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Detmold verfügt in der Kernstadt und in den 
25 Ortsteilen mittlerweile über nahezu 700 
eingetragene Baudenkmale . Als Bestandteil 
der Kulturgutliste ist eine nennenswerte 
Anzahl weiterer Gebäude für eine Eintra-
gung in die Denkmalliste der Stadt Detmold 
vorgesehen . Dazu kommen an die 2000 
ältere und jüngere Bauten von städtebau-
lichem Wert . Ein Stadtbild prägender bau-
historischer Schatz also, der beständig der 
Pflege und ebenso – dieses ist kein Wider-
spruch – der Erneuerung bedarf . 

Für Eigentümer eines Baudenkmals ist 
in Zeiten des Klimawandels und unabläs-
sig steigender Energiepreise gerade die 
Modernisierung der energetisch oft wenig 
effizienten alten Bauten von höchster Be-
deutung . Doch wie stellt man es an, eine 
großzügige klassizistische Stadtvilla oder 
ein verwinkeltes Fachwerkhaus moder-
nen Ansprüchen anzupassen? Und zwar so, 
dass die stilvollen Fassaden, wohl propor-
tionierte Sprossenfenster und aufwendig 
gestaltete Dächer denkmalgerecht erhalten 
werden . Dabei soll alles bezahlbar bleiben, 
der Wohnwert verbessert werden und die 
Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen 
zukunftsfähig sein . Ein nicht ganz einfaches 
Unterfangen, für das zumeist die fachlichen 
Kenntnisse fehlen . Aufwand und mögliche 
Kosten sind für den Laien kaum abzuschät-
zen, ergänzende Maßnahmen zur Optimie-
rung der Energiebilanz oft nicht bekannt .

Dieses Handbuch ist Ihnen in dieser Si-
tuation eine entscheidende Hilfe . Zunächst 
soll es Denkmaleigentümer mit grundle-
genden Informationen zur energetischen 
Sanierung eines Baudenkmals versorgen . 
Exemplarisch zeigt es an zwei für Detmold 
typischen Baudenkmalen auf, wie sich die 
Energiebilanz denkmalgeschützter Gebäu-
de nachhaltig  u n d  denkmalgerecht den 
Standards neuer Bauten annähern lässt . 

Darüber hinaus soll Ihnen der Ratgeber 
aber auch Mut machen, die Verbesserung 
des Energiestandards im eigenen Haus in 
Angriff zu nehmen . Das steigert den Wohn-
komfort und kommt Ihrem Geldbeutel zugu-
te . Nicht zuletzt aber sorgen Sie damit für 
ein besseres Stadtklima und tragen zudem 
eindrucksvoll dazu bei, den historischen 
Charme der lippischen Residenz und seiner 
umliegenden Ortsteile auch für die nächs-
ten Generationen zu erhalten . 

Machen Sie mit! 

Bernd Zimmermann  | Leiter des Fachbereichs 
Stadtentwicklung

Vorwort

diesem Handbuch viele interessierte Le-
serinnen und Leser . Und ich setze darauf, 
dass Detmold mit dem Engagement seiner 
Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft 
sein historisches Ortsbild bewahrt, ohne 
darüber die Erfordernisse des Klimaschut-
zes vernachlässigen zu müssen . 

Allen, die am Zustandekommen dieses für 
unsere Stadt so wichtigen Handlungskon-
zeptes beteiligt waren, danke ich sehr herz-
lich . Sie haben – nicht nur – für Detmold 
Pionierarbeit geleistet!

Rainer Heller  | Bürgermeister  
der Stadt Detmold

Liebe Detmolderinnen und Detmolder, 

die Stadt Detmold hat sich bereits seit mehr 
als zwei Jahrzehnten dem Klimaschutz ver-
schrieben . Dazu gehört der konsequente 
Ausbau der Fernwärmever sorgung auf re-
generativer Basis ebenso wie das Ange-
bot Klima schonender Mobilität durch ein 
komfortables Stadtbussystem . Sparsamer 
Umgang mit Bauland und die Vermeidung 
weiterer Flächenversiegelung sind weite-
re Bausteine in dieser Strategie . Über das 
beauftragte Niedrig-Energie- Institut (NEI) 
berät die Stadt seit vielen Jahren Detmolder 
Bürger beim Energie sparen und unterstützt 
energetische  Sanierungen von Altbauten . 

In Einklang gebracht werden sollen einer-
seits die unabweisbaren Erfordernisse des 
Klimaschutzes mit Einsparung von Primär-
energie sowie verstärkter Nutzung erneu-
erbaren Energien und andererseits die 
Ansprüche und baulichen Gegebenheiten 
einer alten, über Jahrhunderte organisch 
gewachsenen Stadt mit ihrer wertvollen 
historischen Bausubstanz . Hier sind intel-
ligente Lösungen für einen angemessenen 
Interessenausgleich zu finden . 

Ein weiterer Schritt auf diesem Weg ist 
mit diesem Handbuch getan . Es befasst sich 
allgemeinverständlich und praxis orientiert 
mit Themen, die für Eigentümer von Bau-
denkmalen und denkmalwürdigen alten 
Häusern wichtig sind . Daher wünsche ich 

Grußwort
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Von rund 17 .000 Gebäuden in Detmold 
sind etwa 700 als Denkmal geschützt . Ge-
meinsam mit weiteren erhaltenswerten 
historischen Gebäuden bilden sie ein un-
schätzbares baukulturelles Erbe, prägen 
das Detmolder Stadtbild und schaffen das 
wunderschöne Flair des historischen Stadt-
kerns . 

Von der Anzahl her sind es nur vier Pro-
zent des Gesamtgebäudebestandes . Eine 
Zahl, die auf den ersten Blick vernachläs-
sigbar gering erscheint . Da die historischen 
Gebäude aber in der Regel einen vielfach 
höheren Energieverbrauch als vergleich-
bare Neubauten haben, ist deren Anteil an 
der Energie- und CO₂-Bilanz wesentlich hö-
her . Energieoptimierte Passivhäuser haben 
einen Energiebedarf von 15 kWh/m2*Jahr, 
dagegen verbrauchen Altbauten wie etwa 
Gründerzeithäuser 150 – 250kWh/m2*Jahr . 
Die Größenordnung der Denkmale am Ge-
bäude-Energieverbrauch Detmolds liegt 
heute bei etwa 5 – 6 % . Ändern wir daran 
nichts und klammern diese Gebäude aus 
den Bemühungen um den Klimaschutz aus, 
würde der Energieverbrauch der nur 700 
Denkmale im Jahr 2050 einen Anteil von 
fast 30 % am CO₂-Ausstoß aller Detmolder 
Gebäude ausmachen . 

Bis zum Jahre 2050 ist noch viel Zeit, 
könnte man denken . Da Bauteile aber lange 
Innovationszyklen haben, das heißt, nicht 
in kurzen Abständen erneuert werden, ist 
es wichtig, jetzt Lösungen zu finden . Ein 
Dach, das heute neu gedeckt wird, soll die 
nächsten 40 Jahre halten . Also bis ins Jahr 
2052, in dem nach den Plänen der Bundes-
regierung der Gebäudebestand klimaneu-
tral sein soll . 

Schon heute fallen in den denkmalge-
schützten Gebäuden häufig Heizkosten in 
Größenordnung einer zweiten Miete an . 

lich sind, wenn alle Beteiligten zusammen 
am gemeinsamen Ziel arbeiten, das denk-
malgeschützte Gebäude bei Erhalt der his-
torischen Bausubstanz energetisch zu er-
tüchtigen .

Auch im Denkmal mit eingeschränktem 
energetischem Verbesserungspotenzial 
durch denkmalwürdige und damit nicht 
veränderbare Bauteile sind mit den hier be-
schriebenen Maßnahmen Energieeinsparun-
gen von 40 % und mehr im Vergleich zum 
Ausgangszustand möglich . Damit reduzie-
ren sich die Heizkosten auf Dauer, die Kon-
struktion des Gebäudes wird gesichert und 
das Denkmal bleibt erhalten . Gleichzeitig 
steigern die Maßnahmen häufig den Wohn-
wert und die Behaglichkeit im Gebäude .

Im vorliegenden Handbuch sind neben 
einigen Grundlagen hilfreiche Hinweise zur 
Vorgehensweise und auch die beispielge-
benden Sanierungsvorschläge für die bei-
den exemplarisch untersuchten Denkmale 
dargestellt . Wir hoffen, dass Sie als Denk-
malbesitzer oder Bewohner eines histori-
schen Gebäudes in diesem Handbuch viele 
Anregungen und Informationen finden, die 
Sie auf Ihr Gebäude übertragen können .
 
Sabine Gabriel-Stahl |  Klimaschutzmanagerin 
der Stadt Detmold

Deshalb ist es wichtig, bei Sanierungsmaß-
nahmen auch optimierte und denkmalver-
trägliche energetische Verbesserungen 
(in der Fachsprache „Ertüchtigungen“ ge-
nannt) zu realisieren .

Dabei geht es nicht darum, die denkmal-
geschützten Gebäude in Wärmedämmung 
einzupacken . Wir schützen Denkmale aber 
auch nicht, wenn sie über Ausnahmerege-
lungen bei den allgemeinen Anstrengungen 
nach Energieeffizienz ausgeklammert wer-
den . 

Diese Gebäude brauchen intelligente, 
denkmalverträgliche und praxistaugliche 
Lösungen .

Im Rahmen des Modellvorhabens „Ge-
bäudebestand (Energieeffizienz, Denk-
malschutz) aus dem „Sondervermögen 
Energie- und Klimafonds: Nationale Klima-
schutzinitiative“ wurden mit finanzieller 
Förderung durch das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 
das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit zwei Gebäude 
in der historischen Detmolder Innenstadt 
von einem Team erfahrener Fachgutachter 
sowohl in denkmalrechtlicher, bautechni-
scher als auch bauphysikalischer Hinsicht 
begutachtet . 

Ausgewählt wurde ein Massivgebäude 
mit Stuckfassade und das Fachwerkhaus 

„Krumme Straße 20“ das als Hauptge-
schäftsstelle der Volkshochschule öffentlich 
zugänglich und vielen Detmoldern bekannt 
ist . Beide Gebäude sind typisch für die Bau-
weise in der historischen Detmolder Innen-
stadt . 

Viele Erfahrungen und Ergebnisse des 
Modellvorhabens lassen sich übertragen . 
Jedes Denkmal ist einzigartig und bedarf 
einer individuellen Betrachtung . Das Hand-
buch zeigt, dass sehr gute Ergebnisse mög-

1. Denkmalschutz und Energieeffizienz
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Oberste Geschossdecken bieten auch im 
Denkmal Platz für passivhaustaugliche 
Dämmstärken . Gerade durch die sehr lan-
ge Lebenszeit von Denkmälern können sehr 
hochwertige Maßnahmen besonders wirt-
schaftlich ausfallen . 

Gudrun Heitmann  |  Innenarchitektin, 
 Energieberaterin und Sachverständige für 
Schall- und Wärmeschutz

Energieberater wurden bislang kaum zur 
Sanierung von Denkmälern hinzugezogen . 
Der Irrtum, energetische Vorgaben würden 
für Denkmalgeschützte Gebäude nicht gel-
ten ist weit verbreitet . Von den Anforderun-
gen der Energieeinsparverordnung 2009 
können Denkmäler und sonstige besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz jedoch nur 
unter der Bedingung abweichen, „dass die 
Erfüllung der energetischen Anforderungen 
die Substanz oder das Erscheinungsbild be-
einträchtigen oder andere Maßnahmen zu 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
führen“ [EnEV 2009] . 

Eine Beeinträchtigung der Substanz kann 
auch eine Folge von langfristigen Leerstän-
den sein . Diese sind zu befürchten, wenn 
Denkmäler sehr hohe Heizkosten oder eine 
geringe Behaglichkeit aufweisen . Die ge-
stiegenen Energiekosten der letzten Jahre 
machen Energieeffizienz nun auch für Denk-
mäler zum Thema . 

Im Rahmen des Modellvorhabens Denkmal- 
Energie ergab die fachliche Bewertung der 
Denkmalpflege, dass an beiden Denkmä-
lern jeweils mehrere  Gebäudekomponenten 
energetisch ertüchtigt werden könnten, 
ohne dass erhaltenswerte Substanz ver-
deckt oder optisch beeinträchtigt würde . 
Im Projekt wurde gemeinsam nach Verbes-
serungsmöglichkeiten für diese Gebäude-
bestandteile gesucht . Dabei wurden unter-
schiedliche Zeithorizonte von Klima- und 

Denkmalschützern deutlich: Denkmalpfle-
ger sichern erhaltenswerte Bauwerke oder 
deren Bestandteile, die oft bereits viele 
Generationen alt sind, für zukünftige Gene-
rationen . Der Europäische Rat macht in der 
EU-Gebäuderichtlinie die „geschätzte wirt-
schaftliche Lebensdauer eines Gebäudes 
oder einer Gebäudekomponente“ [Richtli-
nie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden] zur Grundlage zukünftiger Vor-
gaben für die energetische Gebäudesanie-
rung . Energieberater bemessen ihre Emp-
fehlungen an der restlichen Nutzungsdauer 
von Gebäudekomponenten . 

Eine Erkenntnis des Modellvorhabens 
Gebäudebestand (Energieeffizienz, Denk-
malschutz) ist, dass in den unterschied-
lichen Zeithorizonten folgerichtig auch 
unterschiedliche Qualitätsanforderungen 
begründet sind . Im Alltag übliche Gewähr-
leistungsfristen von fünf Jahren und Her-
stellergarantien von zehn Jahren sind für 
die Sicherung eines Denkmals eben nicht 
ausreichend . Das wird bei den gemeinsam 
erarbeiteten Sanierungsempfehlungen be-
rücksichtigt .

Eine weitere Erkenntnis des Vorhabens 
ist, dass auch sehr energieeffiziente Maß-
nahmen im Denkmal möglich sind . Am 
Beispiel von Fenstern wird deutlich, dass 
deren Gestaltungsqualität nicht im Wi-
derspruch zu deren Energieeffizienz steht . 

Energieeffizenz und Denkmalschutz — 
kein Widerspruch

Die Kernaufgabe der Denkmalpflege ist die 
Erhaltung unseres gebauten kulturellen Er-
bes, welches nicht nur eine wichtige histo-
rische Ressource, sondern gleichzeitig auch 
ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Le-
bensqualität ist .

Nicht erst seit der Vereinbarung des 
Kyoto-Protokolls im Dezember 1997, in 
dem erstmals völkerrechtlich verbindliche 
Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausab-
gasen in den Industrieländern vorgegeben 
wurden, leistet die Denkmalpflege unter 
anderem durch die Bewahrung der histo-
rischen Bauten, die Verwendung der regi-
onalen, natürlichen Baustoffe und die Tra-
dierung überlieferter Handwerkstechniken 
einen wichtigen Beitrag zur Verminderung 
der Kohlendioxid-Belastung . Denkmalge-
rechte Instandsetzungsarbeiten sind in der 
Regel umweltfreundlich und ökologisch 
nachhaltig .

Zur Verringerung der Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen und zur verbesserten 
Energieausnutzung wurden in den letzten 
Jahren von der Bundesregierung verschiede-
ne klimapolitische Maßnahmen veranlasst . 

Davon hat insbesondere die Energieein-
sparverordnung (EnEV) von 2002, die wohl 
2012 eine weitere Novellierung erfährt, für 
die Immobilienbesitzer weitgehende Aus-
wirkungen . 

Auf Grund ihrer hohen gesellschaft-
lichen und kulturellen Bedeutung gibt es 

für Baudenkmäler, die nur einen Anteil von 
ca .  3 – 4 % am aktuellen deutschen Alt-
baubestand haben, Ausnahmeregelungen 
von den Anforderungen der EnEV . 

Wegen der ständig steigenden Energie-
kosten ist es aber auch für den einzelnen 
Denkmaleigentümer unabdingbar, seine 
Immobilie energetisch zu ertüchtigen, um 
sie zeitgemäß und wirtschaftlich nutzen zu 
können . 

Die Denkmalpflege kann und will sich vor 
diesen Realitäten nicht verschließen und 
wägt im Einzelfall objektbezogen ab, wel-
che Energieeinsparmaßnahmen die Bau-
substanz und das Erscheinungsbild des 
Baudenkmals nicht oder nicht wesentlich 
beeinträchtigen .

Die Belange des Denkmalschutzes wer-
den hierbei im Dialog und nicht im Konflikt 
mit den Belangen des Klimaschutzes umge-
setzt!

Das Modellvorhaben Gebäudebestand 
(Energieeffizienz, Denkmalschutz) der Stadt 
Detmold zeigt eindrucksvoll an zwei reprä-
sentativen Beispielen die Möglichkeiten der 
energetischen Ertüchtigung von Baudenk-
mälern und die Vereinbarkeit von Denkmal-
pflege und Energieeffizienz .

Saskia Schöfer  | LWL – Denkmalpflege, 
 Landschafts- und Baukultur

Denkmalschutz und Klimaschutz  
im Dialog

1. Denkmalschutz und Energieeffizienz · 1110 · 1. Denkmalschutz und Energieeffizienz

Thermographieaufnahme, Giebel 
der Volkshochschule

Giebel der Volkshochschule 
Krumme Straße 20



Die Bestandsaufnahme eines Baudenk-
mals entspricht der Ausführungsplanung 
einschließlich Baubeschreibung eines ver-
gleichbaren Neubaus .

Pläne von Gebäuden je nach Alter und 
Wertigkeit finden Sie bei den eigenen Haus-
unterlagen, im Aktenarchiv der zuständigen 
Baubehörde, bei der Gebäudeversicherung, 
im regionalen Museum, bei Heimatfor-
schern, im Staatsarchiv oder … manchmal 
auch gar nicht …

Eine Bestandsaufnahme ist immer dann 
erforderlich, wenn gar keine Unterlagen 
oder nur fehlerhafte bzw . unvollständi-
ge Pläne vorliegen; wenn Überprüfungen 
stattfinden oder bauliche Veränderungen 
erfolgen sollen, unabhängig vom Alter des 
Gebäudes .

Die Bestandsaufnahme beinhaltet die 
maßstabsgerechte Vermessung des Gebäu-
des vor Ort einschließlich Baukonstruktion, 
der mit dem Gebäude verbundenen festen 
Ausstattung (historisch wertvoll, wieder 
verwendbar) und der Materialität . Informa-
tionen über Bau- und Denkmalgeschichte, 
z . B . verschiedene Nutzungen, Umbauten 
etc . sowie die regionale Bau- und Bewoh-
nergeschichte und deren historische Be-
deutung gehören ebenfalls zu einer Be-
standsaufnahme .

Im Wesentlichen dient die Bestandsauf-
nahme der Planungssicherheit und somit 
Vermeidung von Planungsfehlern . Bei einer 

maßgenauen, verformungsgetreuen, zeich-
nerischen Bestandsaufnahme handelt es 
sich um die Bestands- und Zustandserfas-
sung eines dreidimensionalen Objekts, das 
sich aufgrund unterschiedlichster Ursachen 
bereits verändert und verformt hat .

Die Bestandspläne des Baudenkmals 
entsprechen einer Ausführungsplanung 
eines Neubaus, somit einer korrekten 
Darstellung des Gebäudes als verlässli-
che Arbeitsgrundlage! Benötigt wird diese 
vom Architekten, dem Ingenieur (Stati-
ker,  Haustechniker), dem Denkmalpfleger,  
dem Restaurator, dem Handwerker …

Stadt Detmold
Fachbereich 6
Stadtentwicklung
- Bauarchiv - (Zimmer 15)
Rosental 21
32756 Detmold

Öffnungszeiten:
Mo – Fr  8 .30 – 12 .00 Uhr
Do   14 .00 – 17 .00 Uhr

www .detmold .de
Tel . 05231 / 977-0

A · Allgemeine Grundlagen
Bedeutung der Bestandsaufnahme

2. Energetische Sanierung
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Asymmetrische Fachwerkfassade 
 „Krummes Haus“, Krumme Straße 36

Abb. rechts von oben nach unten:  
Grundrissplan, Archiv Stadt Detmold,

Asymmetrische Fachwerkfassade 
 „Krummes Haus“, Krumme Straße 36

„Fehler auf der Baustelle … heben 
sich nie gegenseitig auf, sondern 
schaukeln sich hoch!“

Die Bestandsaufnahme ist die Grundlage für:

·  planerische Vorentscheidungen

·  die Anamnese (Bestandserfassung,  
z . B . in der Medizin die Vorgeschichte)

·  die Diagnose von Bauschäden

·  die denkmalpflegerische Abstimmung

·  die Ausarbeitung von Entwürfen bei Sanierung, Modernisierung und Umnutzung 

·  die ingenieurstatische Arbeit zum Nachweis der Standsicherheit 

·  den immer wieder notwendigen Abgleich mit den Anforderungen der Bauordnung  

·  des Wärmeschutzes, des Brandschutzes, insbesondere bei wesentlichen Änderun-
gen in der Nutzung und beim Ausbau

Die sorgfältige Bestandsaufnahme verschafft die größtmögliche Sicherheit und 
verdeutlicht wesentliche Zusammenhänge, indem folgende Fragen geklärt werden, 
deren Antworten eine denkmalpflegerisch einwandfreie und wirtschaftliche Lösung 
ermöglichen:

·  Was muss unbedingt erneuert oder ersetzt, abgestützt oder verstärkt werden?

·  Was kann bleiben wie ist es? 

·  Was muss aus denkmalrechtlicher Sicht erhalten bleiben, wie es ist?

·  Was muss zusätzlich neu eingerichtet werden?

·  Was ist notwendig und welche Maßnahmen sind für eine energetische Ertüch tigung 
sinnvoll?
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Denkmäler sind als Zeugnisse vergan-
gener Zeiten und Kulturen zu erhalten, 
denn sie erzählen auf unmittelbare Wei-
se von unserer Vergangenheit, unseren 
kulturellen Wurzeln und Traditionen . 
Sie machen Geschichte einerseits „be-
greifbar“ und sind andererseits selbst 
Teile unserer Geschichte, indem sie 
häufig aufgrund von späteren Umnut-
zungen und den dafür erforderlichen 
Veränderungen ihre eigene Entwicklung 
einbringen . Dabei ist ihr geschichtlicher 
Zeugniswert stets eng mit dem histori-
schen Ort und der originalen Substanz 
verbunden . Deshalb ist es Aufgabe der 
Denkmalpflege, diese Dokumente mög-
lichst unverfälscht in ihrer Substanz zu 
sichern und an nachfolgende Gene ra - 
 ti onen als authentisches bauliches Kul-
turerbe weiterzugeben . Dessen Auswahl 
und den angemessenen und verantwor-
tungsbewussten Umgang damit regelt 
seit 1980 das nordrhein-westfälische 
Denkmalschutzgesetz und gibt damit 
diesem öffentlichen Belang eine ver-
lässliche rechtliche Grundlage . Der weit 
gefasste Denkmalbegriff des Gesetzes 
erklärt, was Gegenstand von Denkmal-
schutz und Denkmalpflege ist: Nicht nur 
Kirchen, Schlösser und Bürgerhäuser 
oder Kunstwerke von beachtlichem Al-
ter und überregionaler Bedeutung sind 

zu schützen, sondern auch Objekte, die 
regionale oder örtliche Aussagekraft 
für historische Entwicklungen haben . 
Dabei sind neben künstlerischen auch 
wissenschaftliche, städtebauliche oder 
volkskundliche Gründe von Belang . Die 
Spannweite reicht von Objekten der 
Industriegeschichte über bedeutende 
Zeugnisse für die Entwicklung land-
wirtschaftlicher Arbeits- und Produkti-
onsverhältnisse bis hin zu Sportstätten 
und schließt Garten-, Friedhofs- und 
Parkanlagen ebenso ein wie historische 
Ausstattungsstücke und nicht an einen 
festen Ort gebundene Gegenstände wie 
beispielsweise historische Vereinsfah-
nen . 

Anne Herden-Hubertus M.A. |   
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 
 Baukultur in Westfalen

Denkmalwertbegründung  

16 · 2. Energetische Sanierung A · Denkmalwertbegründung · 17



||  Modellgebäude Massivhaus
In der Denkmalwertbegründung werden für 
das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
und sinnvollen Nutzung des Gebäudes als 
Baudenkmal orts- und sozialgeschichtliche 
sowie städtebauliche Gründe benannt . We-
gen der starken Veränderungen im Inneren 
wird der Denkmalwert auf das Äußere be-
grenzt . Damit haben die Fassaden und das 
Dach den entscheidenden Anteil am Denk-
malwert . Sie dürfen durch Veränderungen 
nicht beeinträchtigt werden .

Dieses Wohnhaus entstand um 1870 in 

ßerdem liegen städtebauliche Gründe vor, 
weil das direkt in der Fluchtlinie der Straße 
errichtete Haus den östlichen Bereich der 
Freiligrathstraße entscheidend prägt . 

dem südwestlich des Stadtkerns erschlos-
senen Stadterweiterungsgebiet wohl für 
den Generalmajor Berner . Seit 1865 war 
Detmold zur Garnisonsstadt ausgebaut 
worden . Zahlreiche Offiziere errichteten in 
diesem Wohngebiet im Bereich des Kno-
chenbaches großzügige Villen und Wohn-
häuser . Innerhalb dieser Gruppe ist das Ge-
bäude mit seiner künstlerisch überzeugend 
durchgestalteten Gliederung der Fassaden 
ein wichtiger Vertreter der Architektur des 
späten Klassizismus in Detmold . Mit sei-
nem strengen Habitus und den besonders 
fein ausgeführten Details dokumentiert das 
Bauwerk das Selbstverständnis und Reprä-
sentationsbedürfnis der Bauherren . Das 
große Gartengrundstück wird südlich durch 
den Knochenbach begrenzt und hatte west-
lich, zur Freiligrathstraße hin, eine Einfrie-
dung aus einem Eisenstakettzaun zwischen 
schlichten, scharrierten Sandsteinpfeilern . 

An der Erhaltung und Nutzung besteht 
gem . § 2 .1 DSchG NW aus wissenschaftli-
chen, insbesondere stadtgeschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Interesse . Hinzu 
kommen sozialgeschichtliche Gründe, weil 
dieses großzügige Einfamilienhaus des 
dritten Viertels des 19 . Jahrhunderts zu-
sammen mit anderen die Entwicklung bür-
gerlichen Wohnens belegt . Die konsequent 
strenge Gestaltung der spätklassizistischen 
Formensprache begründet das architek-
turgeschichtliche Erhaltungsinteresse . Au-

Denkmalwertbegründung  
Massivhaus Freiligrathstraße 22

||  Modellgebäude Fachwerkhaus
Für den Denkmalwert und das öffentliche 
Erhaltungsinteresse werden künstlerische, 
stadtbaugeschichtliche und städtebauliche 
Gründe benannt . Damit haben sowohl Fas-
saden und Dach als auch alle historischen 
Innenbauteile Anteil am Denkmalwert . Sie 
sollen erhalten bleiben und dürfen durch Ver-
änderungen nicht beeinträchtigt werden . Für 
neue Bauteile, die keine historischen Spuren 
aufweisen, besteht kein Erhaltungsgebot .

Das im Jahre 1570 als Braueramtshaus 
errichtete Bauwerk ist bedeutend für die 

lagerung . Später wurde durch die neue lip-
pische Ständeordnung die Bedeutung der 
Zünfte stark reduziert und es ent wickelten 
sich Privatbrauereien, z . B . im Jahre 1863 
die Brauerei Strate . So wurde der städti-
sche Brauhof im letzten Viertel des 19 . Jahr-
hunderts aufgeteilt, verkauft und zum Teil 
abgebrochen . Heute verläuft die „Brau-
gasse“ in diesem Areal und weist auf die 
ursprüngliche Nutzung des Anwesens hin . 
Das Brauhaus wurde privatisiert und im In-
neren und Äußeren verändert (Ausluchten, 
Aufstockung der Traufseiten, Einbau einer 
Haustür mit Freitreppe) . Heute befindet 
sich die Volkshochschule der Stadt Detmold 
in diesem Gebäude und prägt zusammen 
mit den Nachbarhäusern das reizvoll ge-
staffelte Erscheinungsbild der Südseite der 
Krummen Straße entscheidend mit .

Geschichte der Menschen in Detmold, weil 
es die Entwicklung des gemeinschaftlichen 
Brauwesens veranschaulicht . Das Brauamt 
war vermutlich zunftähnlich organisiert, 
wachte über den ordnungsgemäßen Ablauf 
des Brauprozesses und nahm die Interessen 
der Mitglieder wahr, die hier wahrscheinlich 
in einem wohl von der ehemaligen Längs-
diele aus zugänglichen, höher liegenden 
Saal regelmäßig zusammenkamen . 

Der darunter im Gewölbekeller befind-
liche Brunnen sowie Reste eines Kamin-
blocks könnten darauf hinweisen, dass 
hier auch Bier gebraut worden ist . Darüber 
hinaus verfügte der „Brauhof“ über weite-
re Lagerkeller unter den Gebäuden südlich 
des Brauhauses [http://www .stadtdetmold .
de/5994 .0 .html] . Zur Rohstofflagerung 
diente die hinter dem Haus stehende Scheu-
ne von 1718 . An der Erhaltung und Nutzung 
besteht daher gemäß § 2 .1 DSchG NW aus 
wissenschaftlichen, insbesondere orts- und 
sozialgeschicht lichen Gründen ein öffent-
liches Interesse . Die dreifache Vorkragung 
der straßenseitigen Giebelfassade und die 
aufwändige Dekoration mit Fächerrosetten 
weisen den Kernbau als repräsentativen 
Renaissancebau aus, dessen Kerngerüst 
erhalten ist . Daher werden auch wissen-
schaftlich-hauskundliche Erhaltungsgründe 
angeführt . 

Im Jahre 1836 errichtete das Brauamt 
am Büchenberg einen Bergkeller zur Bier-

Denkmalwertbegründung  
Fachwerkhaus Krumme Straße 20
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Wenn die Wandoberfläche so kalt ist, 
dass sich Tauwasser niederschlägt, besteht 
die Gefahr von Schimmelpilzbildung . Die 
DIN-Norm 4108-2:2003-07 nennt als kri-
tische Grenze eine Oberflächentemperatur 
von 12,6 °C . (Tauwasserkriterium) .

||  Die Energiebilanz des Gebäudes
Die Gebäude-Energiebilanz wird zunächst 
für den vorgefundenen Ist-Zustand errech-
net .

Bei dem untersuchten Gebäude sind die 
Verluste über die Außenwand bei 41 % . 
Mit Hilfe der Energiebilanz wird erkenn-
bar, dass im Rahmen einer energetischen 
Sanierung über eine Dämmung der Außen-
wand nachgedacht werden sollte, auch 
wenn für das Denkmal mit sichtbarem 
Fachwerk eine Dämmung von außen nicht 
in Frage kommt .

Da nun ablesbar ist, wie die einzelnen 
Bauteile auf den Energieverbrauch wirken, 
können vom Energieberater Maßnahmen 
durchgerechnet und in Ihrer Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit verglichen werden . 
Aus den Einzelergebnissen wird ein sinn-
volles Maßnahmenpaket geschnürt . 

 

||  Energiegewinne
Solare Gewinne durch die Einstrahlung von 
Sonnenlicht ins Gebäude und interne Ge-
winne durch die Menschen werden den Ver-
lusten gegenübergestellt . Die verbleibende 
Differenz muss durch ein Heizungssystem 
gedeckt werden . 

Wärmebrücken können nach Ihrer 
 Ursache unterschieden werden: 
· geometrische Wärmebrücken
· konstruktiv bedingte Wärmebrücken
· materialbedingte Wärmebrücken

Verluste  
kWh/(m²∙a)

Anteil
Gewinne  

kWh/(m²∙a)
Anteil

Außenwandflächen 125,2 41,5 % — —

Dachflächen und oberste Geschossdecke 17,5 5,8 % — —

unterer Gebäudeabschluss 17,3 5,7 % — —

Fenster + Türen 29,7 9,9 % — —

Wärmebrücken 17,1 5,7 % — —

Lüftungswärmeverluste 57,5 19,1 % — —

Aufwand Heizung 37,1 12,3 % — —

Interne Gewinne — — 39,7 13,2 %

Solare Gewinne — — 28,5 9,5 %

Brennstoffaufwand — — 233,2 77,4 %

 Energiebilanz heutiger Zustand  
 Modellgebäude Fachwerkhaus 

||  Die Energiebilanz 
Die Energiebilanz ist Ausgangspunkt, um 
beurteilen zu können, welche Maßnahmen 
zu einer Energieeinsparung führen . Dafür 
werden die Energieströme des Gebäudes 
analysiert . 

Energiegewinne und Energieverluste 
werden rechnerisch ermittelt .

Energieverluste durch die Gebäudehülle 
(Wände, Fenster, Dach, Fußboden) nennt 
man Transmissionswärmeverluste . Um die-
se Verluste zu quantifizieren, wird ausge-
rechnet, wie groß die Fläche der ein zelnen 

Heizkörpernische . In diesem räumlich be-
grenzten Bereich ist die Wand bei alten 
Gebäuden dünner als die restlichen Wand-
flächen . In Süddeutschland werden die 
Wärmebrücken auch Kältebrücken genannt . 

Wärmebrücken können durch Thermogra-
fiekameras sichtbar gemacht werden . 

Im Bereich der Wärmebrücke ist die 
Wandoberfläche kälter als die anderen 
Wandflächen . 

Die Wärmeverluste sind in diesem Be-
reich höher, was einen höheren Bedarf an 
Heizenergie zur Folge hat . 

Bauteile ist . Diese Fläche wird mit dem 
U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der 
Bauteile multipliziert .

 
||  Wärmebrückenverluste:
An den Übergängen zwischen Bauteilen 
oder an Ecken kann es zu Wärmebrücken 
kommen .

Eine Wärmebrücke ist eine lineare oder 
punktuelle Schwachstelle an einer Baukon-
struktion, durch die mehr Wärme fließen 
kann als durch die umgebenden Flächen . 
Ein Beispiel für eine Wärmebrücke ist eine 

Energiebilanz eines Gebäudes 
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▪ Kellerdecke

▪ Außenwandfläche

▪ Fenster

▪ Türen

▪ Dachflächen

▪ Wärmebrücken

▪ Lüftungswärmeverluste

▪ Brennstoffaufwand

▪ Solare Gewinne

▪ Interne Gewinne

▪ Aufwand Heizung
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duell auf das Gebäude zugeschnitten und 
leider niemals trivial . Eine Sanierung im 
Denkmal erfordert neben guten Fachkennt-
nissen auch Erfahrung und sollte deshalb 
von Fachleuten konzipiert und überwacht 
werden . Je nach Aufgabenstellung kommen 
die unterschiedlichsten Fachleute in Be-
tracht . 

Unterschiedliche Materialien haben unter-
schiedliche Dämmeigenschaften . Verein-
facht gesagt ist die Dämmwirkung umso 
höher, je geringer die Wärmeleitfähigkeit 
des Materials ist und je mehr eingeschlos-
sene Luftporen in einem Material sind . Das 
Grundprinzip ist jedem im täglichen Leben 
bekannt . Gegen Kälte hilft eine Wollmütze 
besser als ein Ritterhelm aus Metall . 

Neben den Wärmedämmeigenschaften 
wird bei einer U-Wert-Berechnung auch 
anfallendes Tauwasser ermittelt, welches 

unbedingt auf einem minimalen Level ge-
halten werden muss oder idealerweise gar 
nicht erst entstehen sollte . Neben den di-
rekten Schäden (u . a . Schimmel, Fäulnis bei 
Holz) verringert Feuchtigkeit meistens auch 
die Dämmwirkung eines Bauteils . 

Der Feuchteschutz ist bei allen energe-
tischen Sanierungen von zentraler Bedeu-
tung . 

Es gibt inzwischen sehr gute und bewähr-
te Lösungen, auch für die Innendämmung . 
Solche Lösungen sind aber immer indivi-

U-Werte eines Bauteils 

Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme 
durch ein Bauteil nach außen abge-
geben wird und ist somit ein Maß 
für die Wärmedämmung eines Bau-
teils . Je kleiner der U-Wert, umso 
besser die Dämmung . Die Einheit des 
U-Wertes ist W/m2K (Watt pro Qua-
dratmeter und pro Kelvin) . Das heißt, 
er gibt den Wärmestrom an, der 
durch eine Fläche von einem Quad-
ratmeter bei einer Temperaturdiffe-
renz von einem Kelvin (= 1 °C) fließt . 
Die Temperaturdifferenz bezieht sich 
normalerweise auf die Lufttempera-
turen der Raum- und Außenluft und 
nicht auf die Oberflächentemperatur 
des Bauteils . 

Quelle: www .U-wert .net, Ralf Plag

Zwei Zentimeter Dämmstoff haben 
die gleiche Dämmwirkung wie eine 
105 Zentimeter starke Betonwand.

 Dämmwirkung von Baustoffen 

Quelle: EnergieAgentur .NRW

Dämmstoff

Leichtbetonsteine

Nadelholz

Porenziegel

Strohlehm

Hochlochziegel

Klinker

Massivbeton

||  Lüftungswärmeverluste:
Die Raumluft in Räumen, in denen sich 
Menschen aufhalten reichert sich an mit 
Feuchtigkeit und CO₂ . 

Hygieniker empfehlen, die Luft in einem 
Raum etwa alle 1 – 2 Stunden auszutau-
schen . Dies entspricht einer Luftwechselra-
te von 0,5 bis 1 . Ausreichend Sauerstoff ist 
auch bei deutlich geringerem Luftwechsel 
vorhanden . Der CO₂-Gehalt der Luft gilt als 
das Maß für die Bestimmung der Luftwech-
selrate . 

Beim Lüften durch ein geöffnetes Fens-
ter wird die warme Raumluft durch kalte 
Außenluft ersetzt . Dabei geht Wärme ver-
loren . Bei gut gedämmten Häusern wird 
ähnlich viel Energie für das Erwärmen der 
zugeführten Frischluft benötigt wie für die 
Wärmeverluste durch die Gebäudehülle . 

Wärmerückgewinnungsanlagen sind 
eine effiziente Lösung, um diese Verluste 
zu minimieren . Sie können aber nur wirk-
sam sein, wenn die Gebäudehülle dicht ist . 
Denn auch durch unkontrollierte Fugen und 
Ritzen findet ein Luftaustausch mit der Au-
ßenluft statt, bei dem Wärme verloren geht . 
Die Gebäudehülle sollte möglichst keine 
undichten Stellen haben . 

Wie dicht ein Gebäude ist, kann mit ei-
nem Blower-Door-Test nachgemessen wer-
den . Dieses Differenzdruckverfahren dient 
dazu, die Luftdurchlässigkeit der Gebäude-
hülle durch ein Messverfahren zu ermitteln .

Vorteile einer luftdichten 
 Gebäudehülle: 
·  kein unkontrollierter Feuchteeintrag  

in die Konstruktion
· geringerer Heizenergieverbrauch
· Verbesserung des Schallschutzes
· keine unangenehme Zugluft

Blower-Door-Test

Lüftungswärmeverluste im Bereich der 
Fenster, Thermographieaufnahmen 

22 · 2. Energetische Sanierung A · U-Werte eines Bauteils · 23



Feuchte und schimmelige Wände sind 
sicher der Albtraum vieler Bauherren . Im 
Denkmal kommt erschwerend hinzu, dass 
mit der Zerstörung denkmalgeschützter 
Bausubstanz wertvolle historische Informa-
tionen unwiederbringlich verloren gehen . 
Anders als verfaulte Deckenbalken in einem 
normalen Gebäude kann man einen jahr-
hundertealten, geschnitzten oder bemalten 
historischen Balken nicht einfach im Bau-
stoffhandel nachkaufen . Wird ein solcher 
Balken zerstört, bedeutet das neben dem 
finanziellen Schaden auch den unwieder-
bringlichen Verlust von baukulturell bedeu-
tender Bausubstanz . 

Deshalb ist im Denkmal eine besonders 
gründliche und behutsame Vorgehenswei-
se erforderlich . Mögliche Sanierungsvor-
schläge müssen sehr genau auf potenzielle 
Feuchtigkeitsprobleme untersucht werden . 

Die optimale Dämmdicke kann nicht mehr 
nur quantitativ errechnet werden, sondern 
wird durch die eingehende Betrachtung und 
Simulation der Feuchte im Bauteil definiert . 

Einfache stationäre Berechnungen (z . B . 
Glaser-Diagramm) führen dabei in der Re-
gel zu unbefriedigenden Ergebnissen . Neu-
ere Berechnungsprogramme ermöglichen 
komplexere, hygrothermische Simulationen 
und bilden die tatsächliche Feuchtesitua-
tion im Bauteil besser ab . 

Alle Anschlüsse von einbindenden Bau-
teilen, wie Decken oder Innenwände, stel-
len Wärmebrücken dar (s . Zeichnung) . Lö-
sungsmöglichkeiten für die besonderen 
Anforderungen an Innendämmung bei Holz-
balkendecken sind im Kapitel 2c erläutert .

Da die Innendämmung direkte Auswirkung 
auf den Innenraum hat, gibt es zusätzlich 
geometrische Einschränkungen, etwa die ver-
bleibende Breite einer Gästetoilette oder ei-
ner Treppe nach Einbau einer Innendämmung . 

Eine Innendämmung im bewohnten oder 
vermieteten Zustand auszuführen, ist mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden . An-
genehmer ist es, wenn solche Maßnahmen 
geplant und bei einem Mieterwechsel aus-
geführt werden .

Wichtig ist eine fachgerechte Planung 
und sorgfältige Betrachtung der Feuchte-
situation, die auch die Ausführung der Bau-
teilanschlüsse detailliert berücksichtigt . 
Selbstverständlich muss die Maßnahme 
frühzeitig im Detail mit der Unteren Denk-
malbehörde abgestimmt werden und vor 
Beginn der Bauarbeiten eine denkmalrecht-
liche Erlaubnis eingeholt werden . 

Handwerklich versierte Eigentümer kön-
nen eine gut geplante Innendämmung 
durchaus selbst in Eigenleistung einbau-
en . Im Rahmen der Renovierung einzelner 
Räume kann das auch sehr gut raumweise 
geschehen . Raum für Raum ist so auch mit 
kleinerem Budget eine energetische Ertüch-
tigung möglich . Die Verarbeitung von Lehm 
wird von vielen Herstellern auf Hausmes-
sen und in Seminaren erklärt .

Abb. linke Seite:
Was auf den ersten Blick wie Holzma-
serung aussieht, ist dichtende Spach-
telmasse, Feuchtigkeit dringt durch 
Risse in die Konstruktion ein, optimale 
Bedingungen für Pilzwachstum.

Quelle: EnergieAgentur .NRW

Wasserdampf enthalten können, muss ge-
rade dort sichergestellt werden, dass der 
Wasserdampf möglichst leicht nach außen 
entweichen kann . Dies vermeidet zu hohe 
Konzentrationen und damit Tauwasser . Für 
die Praxis bedeutet dies: Der Diffusionswi-
derstand sollte von innen nach außen ab-
nehmen . 

Dichtende Außenanstriche auf Holz und 
auf Putz erhöhen den Wasserdampfdruck 
im Inneren des Bauteils und verursachen 
damit mehr Schaden im Inneren als sie von 
außen verhindern könnten .

Bei der üblichen Energieberatung wird der 
Wärmeverlust eines Bauteils rein quantita-
tiv im Ursprungszustand und mit verschie-
denen Dämmstärken berechnet . Anhand 
dieser Berechnungen wird eine optimale 
Dämmdicke ermittelt . Die Qualität der vor-
handenen Wand spielt dabei eine sehr un-
tergeordnete Rolle . 

Bei einer Außendämmung liegt die ge-
samte bestehende Baukonstruktion auf der 
warmen Seite des Bauteils .

Bei denkmalgeschützten Gebäuden kommt 
sehr häufig nur eine Innendämmung infrage . 

Aus bauphysikalischer Sicht ist eine In-
nendämmung wesentlich komplexer und 
schwieriger zu lösen als eine Außendäm-
mung, denn bei einer Innendämmung liegt 
die bestehende Baukonstruktion auf der 
kalten Seite . Das hat zur Folge, dass sie 
nach der Dämmmaßnahme von weniger 
Wärme durchströmt wird als vorher . 

Im Winter enthält die warme Raumluft 
mehr Feuchtigkeit als die kalte Außenluft . 
Deshalb diffundiert Wasserdampf durch 
das Bauteil von innen nach außen . Weil die 
äußeren, kälteren Schichten nur sehr wenig 

Einsparpotenziale bei  
Denkmalverträglichkeit 
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Quelle: Dipl .-Ing . Gudrun Heitmann

24 · 2. Energetische Sanierung A · Einsparpotenziale bei Denkmalverträglichkeit · 25



2. Schritt: Maßnahmenempfehlung der Energieberaterin 

3. Schritt: Rechnerische Bewertung der Maßnahme 

4. Schritt: Voraussetzungen und zusätzliche Anforderungen prüfen
Ist die Holzkonstruktion des Dachstuhles intakt und frei von Schädlingsbefall?
Ergeben sich statische Veränderungen durch die zusätzlichen Lasten des Dämmstoffes? 
Verändern sich Rahmenbedingungen z .B . kritische Feuchte in Folge einer Innendämmung?

5. Schritt: Erlaubniserteilung durch die Untere Denkmalbehörde
Je nach Anforderungsgrad, Umfang und Komplexität der Maßnahme in vorheriger Abspra-
che mit dem Fachamt und anhand von geeigneten Unterlagen (Statik, Feuchte, Detailzeich-
nungen), die eine Unbedenklichkeit der geplanten Maßnahme belegen . 

6. Schritt: Ausführungsplanung der Architektin 

Wärmedämmmaßnahmen:
Wegen der optischen Mängel erfolgt bei den schrägen Dachflächen eine Demontage 
der raumseitigen Bekleidungen bis unter die Dachhaut . Bei der obersten Geschoss-
decke sind die Deckenbalken freizulegen . Die diffusionsoffene Unterspannbahn wurde 
bei der Neueindeckung 2001 über den Sparren verlegt und kann weiter genutzt wer-
den . Die vorhandenen Sparren haben eine Stärke von 16 cm und werden durch eine 
Aufdoppelung  von 6 cm im Querschnitt erweitert . Ein mineralischer Faserdämmstoff 
d = 22 cm (WLG 0,040) wird eingebaut und unterseitig mit Luftdichtigkeitsbahn, Lat-
tung und Gipskarton bekleidet . Hinweis: Bei diffusionsdichten bzw . fehlenden Unter-
spannbahnen wäre diese Variante nicht möglich gewesen . In solchen Fällen müsste 
ein anderer Konstruktionsaufbau gewählt werden .

Varianten Dach
Ist-Zustand   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U-Wert: 0,41 W/m²K
Mindest-Wärmeschutz DIN 4108,T2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U-Wert: 0,57 W/m²K
EnEV 2009   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U-Wert: 0,25 W/m²K
KfW-EM (Einzelmaßnahmen)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U-Wert: 0,18 W/m²K
Gewählte Dämmmaßnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U-Wert: 0,25 W/m²K
Kosten pro m²  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100,00 €

- Konstruktionszeichnung
- Luftdichtigkeitskonzept 
- Leistungsverzeichnis
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 = Ertüchtigung

mineralischer Faserdämmstoff, 
d = 22 cm

Sparrenaufdopplung, 6 cm

Luftdichtigkeitsbahn

Lattung

Gipskartonverkleidung 

mineralische 
 Dämmplatte, 8 cm

Dachgeschoss

Obergeschoss

Beispiel

Beispiel

||  Beispielhafte Darstellung bei einer Dämmung des Daches 
Für eine energetische Verbesserung des Bauteils Dach sind folgende Möglichkeiten oder 
Kombinationen denkbar: 

a) Aufsparrendämmung
b) Zwischensparrendämmung
c) Untersparrendämmung

1. Schritt: Beschreibung des Bauteils durch die Untere Denkmalbehörde

Die differenzierte Beschreibung der Unteren Denkmalbehörde bildet eine hervorragende 
Grundlage für die Konzeption und Planung geeigneter denkmalverträglicher, energetischer 
Maßnahmen .

Es ist sehr schnell ablesbar, welche Maßnahmen Ziel führend weiterverfolgt werden kön-
nen . Für die Energieberaterin ist sofort klar, dass eine Aufsparrendämmung auszuschlie-
ßen ist, eine Zwischensparrendämmung und eine Untersparrendämmung denkbar sind . Die 
Energieberaterin kann auf dieser Grundlage eine geeignete Konstruktion empfehlen: 

Abstimmungsverfahren

Dach
Das in differenzierten Proportionen und mit zweifachem Zahnschnitt fein profilierte 
Traufgesims ist in hohem Maße prägend für den Übergang von der Außenwand zum 
Dach . Jede Veränderung würde diese qualitätvolle Gestaltung verschlechtern . Bei der 
Erneuerung der Dachdeckung 2001 ist anstelle der einfachen bauzeitlichen Lattung 
eine neue dickere und eine zusätzliche Konterlattung aufgebracht worden . Dadurch 
ist die Dachhaut bereits um ca . 3 cm angehoben worden . Dies ist eine gerade noch ak-
zeptable Veränderung, die sich dem Betrachter vom Straßenraum aus nicht erschließt . 
Demzufolge ist eine Veränderung durch eine Aufsparrendämmung bei diesem Gebäude 
ausgeschlossen . Die Dachunterseite im Inneren hat keinen Anteil an Denkmalwert . In-
sofern werden hier keine denkmalpflegerischen Anforderungen gestellt .
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Die Broschüre und Beratung gibt es 
 kostenfrei bei der 

Stadt Detmold
Ferdinand-Brune-Haus 
Rosental 21 
32756 Detmold
Tel .: 05231/977-0

Neben den Anforderungen des Denkmal-
schutzes, die mit der Unteren Denkmalbe-
hörde abzustimmen sind, gibt es weitere 
rechtliche Anforderungen im Zusammen-
hang mit einem Bauvorhaben . 

Auf den folgenden Seiten sind in Kürze ei-
nige Punkte aufgeführt, die im Zusammen-
hang mit der energetischen Sanierung von 
historischer Bausubstanz häufig eine Rolle 
spielen . 

Zu den planungsrechtlichen Fragen bei 
Ihrem individuellen Bauvorhaben bietet 
der Fachbereich Stadtentwicklung eine Be-
ratung an . Einen komprimierten Überblick 
und die Telefonnummern der jeweiligen 
Ansprechpartner gibt Ihnen der Detmolder 
Bauratgeber . 

B · Rechtliche Grundlagen
Hinweise zum Bau- und Planungsrecht
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„Für einzelne Bereiche der Stadt Detmold 
(Kernstadt mit gesamter Altstadt, Allee 
und den angrenzenden klassizistisch und 
gründerzeitlich geprägten Bereichen sowie 
die Lagesche und die Hornsche Straße) hat 
der Rat der Stadt Detmold Gestaltungssat-
zungen erlassen . Ziel ist die Erhaltung des 
typischen historischen Stadtbildes .

Die Satzungen gelten für alle Veränderun-
gen der äußeren Gestalt bei vorhandenen 
Gebäuden und für alle Neubaumaßnahmen . 
In ihnen werden Regelungen zum Beispiel 
für die Verwendung von Baumaterialien, 
Farben, Dachformen, Fenster- und Türfor-
men, Vordächern, Markisen, Einfriedungen, 
unbebauten Flächen, Garagen und Stell-
plätzen getroffen . Außerdem enthalten die 
Satzungen Regelungen über die Anbrin-
gung von Werbeanlagen .“

Wenn auf einem Grundstück, das im Be-
reich einer Gestaltungssatzung liegt, eine 
Baumaßnahme durchgeführt werden soll, 
sind die gestalterischen Anforderungen der 
jeweiligen Satzung bei der Planung zu be-
rücksichtigen und bei der Umsetzung einzu-
halten . „Verstöße gegen eine Gestaltungs-
satzung gelten als Ordnungswidrigkeiten, 
die mit einer Geldbuße geahndet werden 
können .“ [Detmolder Bauratgeber] .

Gestaltungssatzung

Die Broschüre Gestaltungssatzung 
erhalten Sie ebenfalls kostenfrei 
bei der Stadt Detmold.

Luftbild mit dem Geltungs-
bereich der Gestaltungs-

satzung der Stadt Detmold

Denkmalgeschütztes Gebäude, 
Lange Straße 35, vor und nach 
der Sanierung
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Die Erhaltungssatzung ist vom Rat der Stadt 
Detmold am 13 . April 1981 zur Bewahrung 
vorhandener städtebaulicher Qualitäten 
und zur Sicherung der städtebaulichen Ziel-
vorstellungen einer erhaltenden Stadter-
neuerung in Planung und Praxis beschlos-
sen worden . 

Zum Geltungsbereich dieser Satzung ge-
hören die historische Altstadt, die barocken 
Anlagen, die klassizistischen Stadterweit-
erungen, die typischen Gründerzeitviertel 
und die den ersten Stadteindruck vermittel-
nden Einfallstraßen . 

Das Ziel der Satzung ist die Erhaltung der 
historischen baulichen Anlagen, die das 
Stadtbild prägen, die von städtebau licher 
Bedeutung sind oder die der Erhaltung 
eines Gebietes als Wohnbezirk dienen sol-
len . Um die Satzung durchsetzen zu kön-
nen, bedürfen alle Änderungsmaßnahmen 
der äußeren Gestaltung von Gebäuden, 
von Straßenraumbegrenzungen und Vor-
gartenanlagen der Genehmigung durch die 
Stadt Detmold . Dabei wird am Maßstab der 
Erhaltungsziele der Satzung geprüft, ob die 
Maßnahme zulässig ist oder versagt werden 
muss . Den vollständigen Satzungstext er-
halten Sie bei der Stadt Detmold .

Erhaltungssatzung

Stadtgrundriss mit dem Geltungsbereich 
der Erhaltungssatzung der Stadt 

Detmold, blau umrandet. Die 
Baudenkmäler sind rot dargestellt.
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||  An der Grundstücksgrenze mit 
 Gebäudeabschlusswand

Eine nachträgliche Wärmedämmung in ei-
ner  Stärke von mehr als 0,25 m und/oder 
mit einem verbleibenden Grenzabstand 
von weniger als 2,50 m kann nach Prüfung 
des Einzelfalles zugelassen werden . Hierfür 
ist ein Abweichungsantrag bei der Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen .
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|| Auf der Nachbargrenze
Für den Eigentümer eines grenzständigen 
Gebäudes gilt für die nachträgliche Wärme-
dämmung folgende Regelung: 
Nach dem neu geänderten Nachbarrechts-
gesetz hat der Eigentümer eines Grund-
stückes die Überbauung seines Grundstü-
ckes aufgrund von Maßnahmen, die an 
bestehenden Nachbargebäuden für Zwecke 
der Wärmedämmung vorgenommen werden, 
zu dulden . Eine öffentlich-rechtliche Siche-
rung ist hier nicht mehr erforderlich .

|| An der Grundstücksgrenze mit Baulast
Bei einer Unterschreitung des Abstands der 
Außenwand von 2,50 m zur Nachbargrenze 
muss entweder die Wand eine Gebäudeab-
schlusswand sein (unten) oder ein Gesamt-
abstand von 5 m zur  nachbarlichen Wand 
ist öffentlich-rechtlich durch Baulast zu 
 sichern (oben) .

|| Bei ausreichendem Grenzabstand
Normalerweise muss ein Bauteil mindes-
tens 3,00 m von der Grundstücksgrenze 
entfernt stehen . Dieser Abstand darf nicht 
unterschritten werden . Dies würde bedeu-
ten, dass eine Außendämmung nicht auf die 
Fassade aufgebracht werden kann . Aller-
dings lässt die Bauordnung NRW bei Dämm-
maßnahmen eine Ausnahme zu .

Die nachträgliche Wärmedämmung be-
stehender Gebäude ist bis zu einer Stärke 
von 0,25 m allgemein zulässig, wenn der 
verbleibende Grenzabstand  mindestens 
2,50 m beträgt .

Gesetzliche Regelungenen  
bei nachträglicher Dämmung
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|| An der Straße
Grenzt das eigene Grundstück an ein städ-
tisches Grundstück, z . B . bei Gebäuden, die 
direkt an den Bürgersteig stoßen, so ist für 
eine geringfügige Überbauung, z . B . durch 
eine außenseitige Dämmung bis 25 cm, ein 
formloser Antrag bei der Stadt Detmold als 
Eigentümer (Nachbar) einzureichen . Ab ei-
ner Überbauung größer als 25 cm ist ein Ge-
stattungsvertrag abzuschließen .

Bei freistehenden Gebäuden ist eine 
 nachträgliche Wärmedämmung z . B . 
durch Aufbringen eines  Wärme-
dämmverbundsystems in der Regel 
nach § 65 Bauordnung NRW geneh-
migungsfrei . Auch wenn die Maß-
nahme genehmigungsfrei ist, muss 
der Grenzabstand im Einzelfall ge-
prüft  werden .
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 Grenzwerte gemäß EnEV 

 Quelle: EnergieAgentur .NRW, grafische Bearbeitung: M . Emrich

Primärenergiebedarf

Hauptanforderung

Spez . Transmissions-
wärmeverlust

Nebenanforderung

den Gebäudebestand ausgedehnt worden . 
Nach Ablauf der Übergangsfristen im Jahre 
2009 ist beim Verkauf, bei der Vermietung 
und der Verpachtung sowie beim Leasing 
von Gebäuden ein Energieausweis vorzu-
legen . Dieser Ausweis kann auf der Basis 
des theoretischen Energiebedarfs oder des 
realen Energieverbrauchs erstellt werden . 

Energieausweise sollen es auch Nichtfach-
leuten ermöglichen, die energetische Quali-
tät eines Gebäudes zu beurteilen .

Aufgrund des Vorbildcharakters der öf-
fentlichen Hand schreibt die EnEV vor, für 
öffentliche Gebäude mit mehr als 1 .000 
Quadratmetern Nutzfläche Energieauswei-
se zu erstellen und an einer für die Öffent-

lichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen .
Für Baudenkmäler gilt die Vorlagepflicht 

und die Aushangpflicht für Energieauswei-
se bei öffentlichen Gebäuden nicht . Bau-
denkmäler sind von den Vorgaben zu Ener-
gieausweisen befreit .

Seit 2002 gilt in Deutschland die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV), die sowohl 
für den Neubau als auch für den Gebäude-
bestand energetische Mindeststandards 
festlegt . Diese Standards orientieren sich 
einerseits an den technischen Möglichkei-
ten, mit denen die Einsparung bewerkstel-
ligt wird, aber auch an den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten . Zu nennen ist in diesem Zu-
sammenhang das im übergeordneten Ener-
gieeinsparungsgesetz (EnEG) enthaltene, 
so genannte Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 5 
Absatz 1) . Hiernach gelten „Anforderungen 
als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell 
die erforderlichen Aufwendungen inner-
halb der üblichen Nutzungsdauer durch die 
eintretenden Einsparungen erwirtschaftet 
werden können“ . Als Folge hieraus dürfen 
durch den Gesetzgeber nur solche Anforde-
rungen in die EnEV aufgenommen werden, 
die sich an dieses Wirtschaftlichkeitsgebot 
halten .

|| Anforderungen beim Neubau
Im Bereich der Neubauten sind zwei von 
der EnEV formulierte Anforderungen zu er-
füllen . Zum einen ist dies ein Höchstwert 
für den Primärenergiebedarf, der nicht 
überschritten werden darf, zum anderen 
die Anforderung an eine Mindestdämm-
qualität der Gebäudehülle . Der Primärener-
giebedarf repräsentiert hierbei die Anfor-
derungen, die sich aus der Umweltpolitik 

ergeben und den sparsamen Einsatz von 
fossilen Energieressourcen zum Ziel haben . 
Der Höchstwert für die Dämmqualität der 
Gebäudehülle soll sicherstellen, dass alle 
neuen Gebäude unabhängig von der Art der 
Beheizung eine dämmtechnische Mindest-
ausstattung erhalten (s . Abb . rechts) .

|| Anforderungen im Gebäudebestand
Im Gebäudebestand werden durch die EnEV 
sogenannte „bedingte Anforderungen“ for-
muliert . Hierbei bedeutet „bedingt“, dass 
eine Anforderung nur dann greift, wenn 
ein bestimmtes Ereignis eintrifft . Dieses 
Ereignis ist im Allgemeinen die Absicht, bei 
einem bestehenden Objekt Bauteile zu sa-
nieren . Wenn bei dieser Sanierung die Mar-
ginalgrenze des betroffenen Bauteils von 
10 % der Bauteilfläche überschritten wird, 
so stellt die EnEV Anforderungen an die 
Dämmqualität der sanierten Bauteilfläche . 
Die Formulierung der Anforderung erfolgt 
in Form von U-Werten .

Diese Anforderungen in Form von U-Wer-
ten führen zu den folgenden beispielhaften 
Dämmdicken bei den Bauteilen eines Einfa-
milienhauses . 

Alternativ zum Bauteilverfahren besteht 
im Gebäudebestand die Möglichkeit nach-
zuweisen, dass das sanierte Gebäude die 
Grenzwerte der EnEV für Neubauten um 
nicht mehr als 40 % überschreitet . Dieser 
Nachweis gelingt im Allgemeinen nur bei 

einer kompletten Sanierung von Baukörper 
und versorgungstechnischen Anlagen .

|| Nachrüstungsverpflichtungen
Mit der EnEV 2002 wurden zum ersten Mal 
Nachrüstungsverpflichtungen eingeführt . 
Im Gegensatz zu den bedingten Anforde-
rungen müssen diese auch umgesetzt wer-
den, wenn keine Absichten zur Sanierung 
bestehen . Insgesamt gab es vier Verpflich-
tungen, wobei bei allen die Frist zur Umset-
zung bereits abgelaufen ist:
–  Austausch von Heizkesseln, die vor dem 

1 . Oktober 1978 eingebaut wurden
–  Dämmung von ungedämmten Verteilungs-

leitungen im unbeheizten Bereich
–  Dämmung von ungedämmten, zugängli-

chen aber nicht begehbaren obersten Ge-
schossdecken

–  Dämmung von ungedämmten, zugäng-
lichen und begehbaren obersten Ge-
schossdecken

Darüber hinaus dürfen ab dem Jahr 2020 
elektrische Speicherheizsysteme in größe-
ren Wohngebäuden nicht mehr betrieben 
werden . Sie sind durch andere Systeme zur 
Beheizung von Gebäuden zu ersetzen .

|| Energieausweise
Gab es bereits seit 1995 durch die Wärme-
schutzverordnung die Vorgabe, für jeden 
Neubau einen Energieausweis zu erstellen, 
so ist diese Pflicht durch die EnEV 2007 auf 

Energieeinsparverordnung
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tet, dass unabhängig vom realen Standort 
des Gebäudes immer mit den Klimadaten 
von Würzburg gerechnet wird . Für den 
Nutzereinfluss werden ebenfalls normierte 
Daten heran gezogen . So beträgt der Ener-
gieaufwand für die Warmwasserbereitung 
in Wohngebäuden grundsätzlich 12,5 Ki-
lowattstunden je Quadratmeter und Jahr, 
unabhängig von der realen Anzahl der Be-
wohner und deren unterschiedlichen Be-
dürfnisse in Bezug auf Warmwasser .

Daraus folgt, dass die Ergebnisse der Be-
rechnungen im Rahmen der EnEV für den 
Neubau und den Bestand zwar in Kilowatt-
stunden je Quadratmeter und Jahr angege-
ben werden, der reale Energieverbrauch 
durch die Nutzer am realen Standort des 
Gebäudes von diesen normierten Bedarfen 
teilweise gravierend abweichen kann . Dies 
gilt sowohl für die Energiebilanzen zur Er-
stellung von Nachweisen als auch für die 
Berechnungen zur Erstellung von Energie-
ausweisen .

§ 24  EnEV (Energie-Einspar-
Verordnung)

(1)  Soweit bei Baudenkmälern 
oder sonstiger besonders erhal-
tenswerter Bausubstanz die Er-
füllung der Anforderungen dieser 
Verordnung die Substanz oder das 
Erscheinungsbild beeinträchtigen 
oder andere Maßnahmen zu einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand 
führen, kann von den Anforderun-
gen dieser Verordnung abgewichen 
werden .
 
(2)   Soweit die Ziele dieser Verord-
nung durch andere als in dieser Ver-
ordnung vorgesehene Maßnahmen 
im gleichen Umfang erreicht werden, 
lassen die nach Landesrecht zustän-
digen Behörden auf Antrag Ausnah-
men zu .

|| Ausnahmen und Befreiungen
Die EnEV kennt im Wesentlichen zwei Tat-
bestände, bei denen die Vorgaben der Ver-
ordnung nicht greifen . Erster Tatbestand ist 
die „unbillige Härte“ . Die nach Landesrecht 
zuständigen Behörden müssen den Bauher-
ren auf Antrag von den Vorgaben der EnEV 
befreien, wenn diese Anforderungen im Ein-
zelfall zu einer unbilligen Härte führen . Die-
se liegt dann vor, wenn die erforderlichen 
Aufwendungen innerhalb angemessener 
Frist durch die eintretenden Einsparungen 
nicht erwirtschaftet werden können und 
somit die Umsetzung der geforderten Maß-
nahmen für die Bauherren unwirtschaftlich 
ist .

Der zweite Tatbestand betrifft den Be-
reich des Denkmalschutzes . Soweit bei 
Baudenkmälern oder sonstiger besonders 
erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung 
der Anforderungen der EnEV die Substanz 
oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen, 
müssen die Vorgaben der EnEV nicht ein-
gehalten werden . Dies bedeutet aber nicht, 
dass im Bereich des Denkmalschutzes Ener-
gieeinsparung nicht sinnvoll oder möglich 
ist . Vielmehr sind die Fälle gemeint, in de-
nen es zu einem Konflikt zwischen Denk-
malschutz und Energieeinsparung kommt . 
In diesen Fällen hat der Denkmalschutz 
Vorrang .

|| Berechnungsverfahren der EnEV
Das Berechnungsverfahren der EnEV weist 
einige Besonderheiten auf, die oft zu Ir-
ritationen und Missinterpretationen füh-
ren . Ziel der EnEV ist es, unterschiedliche 
Gebäude in Deutschland hinsichtlich ihrer 
technischen Qualität vergleichbar zu ma-
chen . Hierzu wird sowohl der Einfluss des 
Wetters als auch der Einfluss des Nutzers 
auf den Energiebedarf normiert . Das bedeu-

(nach EnEV Anlage 3 Tabelle 1) 

Öl

Öl

 Maximal zulässige U-Werte  
 bei der Sanierung 

 Beispielhafte Mindestdämmdicken 
 Einfamilienhaus-Sanierung 

UDA = 0,24 (0,20)

UAw = 0,24

Uw = 1,30

UG = 0,30

Kellerdecke
ab 12 cm Dämmung

Außenwand
ab 16 cm Dämmung

Dach
ab 18 cm Dämmung

Fenster
2-Scheiben-Wärme-
schutzverglasung,
U-Wert 1,30 W/m2K

U = 2,90

Keller unbeheizt

120 m2 Wohnfläche, unbheizter Keller, Anforderungen nach Bauteilverfahren.
Die angegebenen Dämmstoffdicken sind beispielhaft. Die tatsächlich erforderlichen 
Dicken sind abhängig von der Konstruktion der Bauteile und individuell von einem 
Fachmann zu ermitteln. Die EnEV 09 macht keine Vorgaben zu Dämmdicken.

 Quelle: EnergieAgentur .NRW, grafische Bearbeitung: M . Emrich

 Quelle: EnergieAgentur .NRW, grafische Bearbeitung: M . Emrich
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C · Bestandsanalyse
Beispiele für eine Schadenskartierung 

||  Beispiele für eine Schadenskartierung
Fachwerkhäuser sind eigentlich sehr stabil 
und langlebig, die meisten Fachwerkgebäu-
de sind schon mehrere Jahrhunderte alt . Sie 
sind aber auch wartungsintensiv, das heißt, 
regelmäßig fallen kleinere Ausbesserungen 
und auch größere Reparaturen an . So sind 
zum Beispiel Schwellen im Sockelbereich 
nicht nur der Belastung durch ausdiffun-
dierende Feuchte von innen ausgesetzt . Je 
tiefer die Schwelle über dem Erdreich liegt, 
umso stärker ist die Belastung durch Spritz-
wasser oder sogar Staunässe . Holzschäden 

treten auf, die Lebensdauer des Holzes ver-
kürzt sich . Die Schwelle muss ausgetauscht 
werden . 

Auch an anderen Bereichen kann es zu 
Schäden kommen:
 ·  Das Gebäude hat sich gesetzt oder 

 verformt
 ·  Wände oder Decken sind schief
 ·  Holzverbindungen sind locker .
 ·  Gefache sind lose 

Wenn in die vorhandenen Risse Wasser 
eindringt und nicht mehr abtrocknen kann, 

kommt es zu Schäden am Holz . Holzbautei-
le verfaulen oder werden von Schädlingen 
befallen .

Zu Beginn der Sanierung eines Fachwerk-
hauses sollte daher eine gründliche Unter-
suchung des vorhandenen Zustands mit ei-
ner Schadenskartierung stehen . 

Völlig unabhängig davon, ob eine ener-
getische Sanierung geplant ist, müssen 
Schäden am Fachwerk auf jeden Fall fach-
gerecht saniert werden . Häufig werden die 
ohnehin vorhandenen Schäden aber erst im 
Zuge einer geplanten Sanierung entdeckt 
und erfasst . Die Kosten für die Beseitigung 
vorhandener Schäden kommen zu denen 
einer geplanten Maßnahme hinzu . In Kos-
tenschätzungen oder Energieberatungen 
werden diese Kosten manchmal als „Sowie-
so-Kosten“ bezeichnet . Sie sind im Vorfeld 
zahlenmäßig sehr schwer zu erfassen, da 
das Ausmaß vorhandener Schäden oft erst 
nach Entfernen von Oberflächenverkleidun-
gen erkennbar ist . 

Austausch von Eichen-
Fachwerkhölzern

Anstrich von Fenstern, 
Tür, Dachborden und 
Giebelverbretterung

Entfernen der vorh . 
Gitterziegel und 
elastischen Füllstoffen, 
Einbau von weichge-
brannten Mauerziegeln

Erneuerung von Holz-
nägeln und Schließen 
von Fugen und Rissen 
im FachwerkGefach

Schwelle

Traufe

First

GipfelSatteldach

Ortgang

 Beispiel Schadenskartierung 
 einer Fachwerkfassade 
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 2 
Aufmessen einer Gebäudefassade 
und einzelner Räume.

Aktueller Messgerät-Standort

Aufzumessende 
Gebäudefassade

Referenzachsen

nächster Messgerät-Standort 
(innerhalb des Gebäudes)

an Genauigkeit für die weitere Bearbeitung 
bzgl . konstruktiver Maßnahmen, Bauteil-
stärken für statische und energetische Maß-
nahmen und eine verlässliche Grundlage 
für Massen- und Kostenermittlungen sowie 
Erarbeitung von Gestaltungsmöglichkeiten . 

||  Vermessen einer Gebäudefassade unter 
Einbeziehung der angrenzenden Räume 

Zur Ermittlung der realen Wandstärken 
eines Gebäudes ist es erforderlich, die 
Fassadenfläche und die Innenoberfläche 
aufzunehmen und diese dann als dreidi-

tet, dass innere und äußere Messbereiche 
in der Nachbearbeitung in die korrekte 
relative Lage zueinander gebracht werden 
können . (siehe Abb . 2), sodass dann zwei 
Teilmessmodelle zu einem Modell zusam-
mengefügt werden können .

Die Messung und Verknüpfung weiterer 
Innenräume funktioniert nach dem gleichen 
Prinzip . An jedem Standort werden mindes-
tens zwei Referenzachsen, gegebenenfalls 
auch drei (jeweils je Achse zwei Punkte) ge-
messen . Ein bis zwei dieser Achsen werden 
auch von dem nächsten Messstandort wie-

mensionales Objekt Außenwand zu erstel-
len . Damit wird die Differenzierung der 
geschossweise oft verschiedenen Außen-
wandstärken ersichtlich . Problematisch 
gestalten sich Gebäude in eng bebauten 
Innenstädten und an engen Gassen, welche 
nur schwer zugänglich sind .

Bei der Aufstellung des Messgerätes 
 (Tachymeter) im Außenbereich ist darauf zu 
achten, die jeweiligen Referenzachsen so 
anzulegen, dass sie auch bei der Folgemes-
sung vom Standort im Inneren des Gebäu-
des einzumessen sind . So wird gewährleis-

||  Ein dreidimensionales  Messverfahren 
lässt das Abbild eines Gebäudes 
 entstehen

Mit der modernen Aufmaßtechnik ist es 
möglich, ein Gebäude in seiner Gesamt-
heit und seinem baulichen Kontext dreidi-
mensional als eine Art Drahtgittermodell 
zu erfassen und darzustellen . Besonders 
im Bereich von Bestandsgebäuden reichen 
die bekannten Darstellungsarten Grundriss, 
Ansicht und Schnitt oft nicht aus . Einzelne 
Grundrissschnittebenen sind bei besonders 
stark verformten Gebäuden nicht genügend .

Hier kommen moderne Aufmaßtechniken 
wie Lasertachymeter und computergestütz-
te Zeichen- und Vermessungssoftware zum 
Einsatz . Der Laser wird wie ein verlängerter 
Zeichenstift an den Bauteilen entlang ge-
führt und stellt die Bauteile als Elemente 
im dreidimensionalen Raum zeichnerisch 
dar (siehe Abb . 1) .

Mit dem im Folgenden in seiner Systema-
tik vorgestellten Verfahren lassen sich reale 
Wandstärken, Verformungen, Durchbiegun-
gen usw . aufnehmen, dokumentieren und 
darstellen . Verformungen am Baukörper 
werden in Ihrem ursächlichen Zusammen-
hang ermittelt und betrachtet . Ohne Eingrif-
fe in die Substanz ist es möglich, die sich 
im Verlauf der Konstruktion verändernden 
Bauteilstärken von Wänden und Decken 
zu ermitteln und darzustellen . Die klassi-
schen zweidimensionalen Darstellungsar-

digitalisierten Daten können jederzeit wei-
terbearbeitet und auch ergänzt werden .

Das dreidimensionale Messverfahren bie-
tet damit allen Beteiligten ein hohes Maß 

ten (Grundriss, Ansicht, Schnitt) bleiben 
dabei weiterhin nutzbar . Die Genauigkeit 
und Differenzierung wird durch die Anzahl 
und Dichte der Messpunkte bestimmt . Die 

Verformungsgerechtes Aufmaß 

 1 
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||  Entnahme von Schnitten, Grundrissen, 
Ansichten und Details

Aus den dreidimensionalen Modellen kön-
nen zweidimensionale Schnitte, Ansichten 
und Grundrisse entwickelt, entnommen 
und bearbeitet werden (siehe Abb . 8) . Je 
nach Bedarf und Erfordernis werden Details, 
Wandstärken, Anschlüsse, Verformungen 
und Setzungen, Besonderheiten der Kons-
truktion dargestellt . Das Modell dient auch 
der Dokumentation . Im Zuge von Einzel-
maßnahmen werden die jeweiligen Teilbe-
reiche herausgezogen und bearbeitet, zum 
Beispiel der Auszug einer Gebäudeecke, 

besser veranschaulicht, sondern auch ge-
stalterische Fragen können im Gesamtzu-
sammenhang besser dargestellt werden .

aus der ein Fassadenschnitt gewonnen 
wird . Er dient der Klärung von konstrukti-
ven Zusammenhängen für weitere Detail-
ausführungen . Die Auswahl der jeweiligen 
Teilbereiche und der Grad der Detaillierung 
hängen vom jeweiligen Projekt, der Aufga-
benstellung und dessen Anforderungen ab .

Zur Verdeutlichung komplexer Gebäude 
eignen sich dreidimensionale Darstellun-
gen zum Teil besser als die üblichen Ansich-
ten, Grundrisse und Schnitte .

Nicht nur konstruktive Fragen, wie 
Schiefstellungen/Setzungen, Schäden oder 
Besonderheiten der Konstruktion werden 

der eingemessen, als feste Referenzachse, 
die eine Orientierung der Räume zueinan-
der ermöglicht . 

Der hier abgebildete Raum liegt direkt 
hinter dem in obiger Fassade zu sehenden 
Eingang (runder Türsturz) . Die äußere rech-
te Messachse stellt den Bezug zu den au-
ßerhalb des Gebäudes liegenden Messun-
gen her (siehe Abb . 3) .

Nach Messung der einzelnen Fassaden 
und Räume/Teile des Gebäudes oder Ge-
bäudekomplexes, werden sie montiert, das 
heißt sie müssen in die zueinander korrek-
ten Positionen gebracht werden . Dazu be-
dient man sich der festgelegten Referenz-
achsen .

Die Einhaltung der Reihenfolge der Refe-
renzpunkte der jeweiligen Achsen ist dabei 
wichtig . Sie muss derjenigen der Anlage 
entsprechen . Im ersten Schritt legt man 
eine der Achsen, welche aus beiden Räu-
men eingemessen worden sind, aufeinan-
der . So ergibt sie die richtige Lage der Räu-
me zueinander . (siehe Abb . 4)

Bei der weiteren Kopplung wird anschlie-
ßend eine gegebenenfalls auftretende 
Winkeldifferenz korrigiert, indem einer der 
Räume gedreht wird, bis auch die zweite 
Achse stimmig übereinander liegt . So sind 
Wandstärken, Vor- und Rücksprünge, Ver-
formungen der Konstruktion u . ä . real dar-
stellbar (siehe Abb . 5) .

||  Zusammenfügen der Modellteile und 
„Splitten“ in Teilbereiche

Durch die beschriebenen Arbeitsschritte 
„wächst“ ein dreidimensionales Drahtgit-
termodell des gesamten Gebäudes (siehe 
Abb . 6) .

Für bestimmte Fragestellungen ist es je-
doch nicht notwendig oder sogar hinderlich 
das gesamte Gebäude zu betrachten . Hier 
besteht die Möglichkeit, einen Teil des Git-
termodells durch vertikale und horizontale 
Schnitte freizustellen . Diese beschriebe-
nen Schnittebenen sind die Grundlage der 
Erstellung der zur zweidimensionalen Pla-
nung notwendigen Unterlagen, wie Grund-
risse, Ansichten, Schnitte des Gebäudes 
(siehe Abb . 7) . Isometrische Darstellungen 
können ergänzend hinzugezogen werden . 
So sind Verformungen, Setzungen, Schäden, 
Besonderheiten der Konstruktion ersicht-
lich und lassen eine Diagnose für die weite-
ren Arbeitsschritte zu .
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Auswahlkriterien sind hier 
·  öffent liche Bestellung des Sach-
verständigen als besonderes Güte-
merkmal 

·  Referenzliste des Sachverständigen
·  Empfehlungen von jemandem der 

die Gutachten des Sachverständigen 
bereits kennt .

aktiv ist . Auch die Farbe der Ausfluglöcher 
gibt Auskunft . Dabei spielt aber die Insek-
tenart eine Rolle .

Es ist wenig hilfreich, wenn der Sachver-
ständige in einem Denkmal solche Prüfun-
gen auf Insektenbefall mit dem Beil oder 
dem Hammer vornimmt . Dadurch wird häu-
fig die Holzoberfläche verändert . Soll ein 
Teil der Dachkonstruktion sichtbar bleiben, 
gibt das sehr unschöne Holzoberflächen .

Um Insektenschäden gezielt zu finden 
müssen die Lebensgewohnheiten der Schä-
diger bekannt sein . Je nach Holzart, nach 
Alter und nach Einbausituation unterschei-
den sich die Schädlinge . 

In einzelnen Fällen kann es notwendig 
werden, über sogenannte Monitoring-Syste-
me die Aktivität des Befalls zu bestimmen . 
Das sind überwiegend mechanische Verfah-
ren, wie z . B . das Abkleben von Holzoberflä-
chen mit Papier . Ein aktiver Befall hinter-
lässt neue Ausfluglöcher im Papier .

Anhand von Wasserlaufspuren lassen sich 
die Pilzschäden in einer Dachkonstruktion 
relativ leicht orten . Feuchtigkeitsbestim-
mungen im Holz zeigen nur einen Verlauf 
auf, weitere Aussagen sind daraus nicht 
möglich . Hier werden für die Beurteilung 
der Tragfähigkeit andere Untersuchungs-
methoden benötigt . Mit einem Schlangen-
bohrer kann das Holz mit Befallsverdacht 
angebohrt werden . Die Farbe im Kern des 
Holzes lässt auf den Pilzbefall rückschlie-
ßen .

Eine elegantere Methode ist die Bohrwi-
derstandsmessung, mit der ein Messproto-
koll über die Festigkeit des Holzes erzeugt 
wird . Das lässt dann weitere Rückschlüsse 
zu, z . B . über die Resttragfähigkeit des Bau-
teils .

Deckenbalken unter einer Dielung müs-
sen zur Untersuchung nicht freigelegt 

werden . Wenn der Holzboden nicht aufge-
doppelt ist, lässt sich mit einem Schlangen-
bohrer die Außenwandauflage von innen 
prüfen . Sind die Balkenköpfe von außen 
sichtbar, genügt die Inaugenscheinnahme 
zur Beurteilung .

Beim Fachwerk zeigen sich Pilzschäden 
häufig an Ausfluglöchern von Insekten . 
Dabei kann das Holz trocken sein, der Pilz 
wächst im Kern des Holzes

Die Schädlingsbestimmung ist ein wichti-
ges Kriterium für die Untersuchung . Erfah-
rene Sachverständige kennen sich mit den 
Ausfluglöchern und den äußeren Erschei-
nungsbildern von Pilzen aus . Es ist nicht 
erforderlich die Pilze genau zu unterschei-
den . Es genügt Hausschwamm von anderen 
Pilzen zu unterscheiden . Viel wichtiger ist 
die Umsetzung der schädlingsrelevanten 
Sanierung auf das Gebäude . Bevor auf Ver-
dacht eine Sanierungsmaßnahme im gro-
ßen Stil durchgeführt wird, die im Denkmal 
immer die Zerstörung historisch wertvoller 
Bausubstanz zur Folge hat, sollte sehr be-
sonnen und gut überlegt werden, welche 
Alternativen es gibt .

Abb. von oben nach unten
Visuelle Kontrolle,

Pilzschäden in einer Dachkonstruktion,
Bohrwiderstandsmessung

||  Warum eine Altbauuntersuchung?
Grundlage jeder baulichen Veränderung ei-
nes Gebäudes sollte die Untersuchung der 
Gebäudesubstanz sein . Das bezieht sich auf 
alle Fachbereiche in einem Gebäude . Wer 
Arbeiten am Fachwerk oder an der Dach-
konstruktion ausführt, sollte genau wissen, 
welche Schäden vorliegen, um entspre-
chend reagieren zu können . Neben bauphy-
sikalischen Problemen bei der Dämmung 
eines Daches oder einer Wand sind auch 
biotische Schäden durch Pilz- oder Insek-
tenbefall zu klären . Schädlinge führen häu-
fig zu deutlich erhöhten Kosten, wenn der 
Befall vorher nicht untersucht wurde . Meist 
sind die Hölzer nach einer Dämmmaßnah-
me nicht mehr zugänglich und eine nach-
trägliche Schädlingsbekämpfung ist nur mit 
erheblichen Mehrkosten möglich .

In dem Bemühen möglichst umweltrele-
vante Holzschutzmaßnahmen zuzulassen, 
wurden vom Deutschen Institut für Bau-
technik im Jahr 2011 Holzschutzmittel mit 
einer schnellen Wirksamkeit für die An-
wendung in Häusern nicht mehr zugelassen . 
Somit stehen die üblichen lösemittelba-
sierten Holzschutzmittel nicht mehr für die 
Bekämpfung von holzschädlichen Insekten 
zur Verfügung . Die noch zugelassenen Mit-
tel haben eine sehr langsame Wirksamkeit, 
je nach Insektenart ist selbst bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch die erfolgreiche 
Bekämpfung nicht sicher . Bei Pilzbefall 

unterschiedlich zeigen, sollte vor einer Un-
tersuchung auf keinen Fall alles freigeräumt 
oder gar gereinigt werden . Häufig werden 
aus Unkenntnis Befallsmerkmale beseitigt, 
die zur Identifizierung und Schadensein-
schätzung benötigt werden . Fordern Sie 
daher den von Ihnen ausgesuchten Sach-
verständigen auf, sich vor Beginn der Un-
tersuchung das Gebäude anzusehen und 
Ihnen einen entsprechenden Kostenvor-
anschlag zu unterbreiten . Das schützt vor 
unliebsamen Überraschungen . Es ist nicht 
üblich, dass solche Angebotserstellungen 
kostenpflichtig sind . Der Sachverständi-
ge muss ja selbst prüfen, welche Unter-
suchungsmethoden angewendet werden 
können und kann dann vor Ort bestimmen, 
wo möglicherweise bestimmte Bereiche 
freigeräumt werden müssen, wenn es zur 
Auftragsvergabe kommt . Alle Maßnahmen 
sollten mit der Unteren Denkmalbehörde 
abgestimmt und mit dem planenden Archi-
tekten abgesprochen werden, denn in der 
Hand des Architekten laufen alle Informa-
tionen zusammen, die für die Sanierung des 
Gebäudes relevant sind .

||  Untersuchungsmethoden für Holz
Die wohl einfachste Untersuchungsmetho-
de ist die Inaugenscheinnahme der Hölzer 
und deren Umfeld . Gibt es z . B . Fraßmehl-
häufchen, dann entscheidet die Farbe des 
Fraßmehlhäufchens, ob der Befall noch 

wird die Struktur des Holzes zerstört, je 
nach Pilzbefall ist dies nicht von außen 
sichtbar . Es gibt sog . Kernfäuleerreger, die 
nur der Fachmann an den äußeren Verände-
rungen der Holzoberfläche erkennen kann .

Verbleiben solche Pilz befallenen Stellen, 
ist nicht nur die Tragfähigkeit beeinträch-
tigt, sondern diese Stellen können auch 
weiter wachsen bzw . durch eine Verände-
rung der Bauteilfeuchte wieder aktiviert 
werden .

Aus diesem Grund ist eine Untersuchung 
durch einen erfahrenen Holzschutzsachver-
ständigen erforderlich .

Wichtig ist, dass der Sachverständige 
sich nicht nur an den allgemeingültigen Sa-
nierungsempfehlungen orientiert, sondern 
selbst eine jeweils auf das Objekt bezo-
gene optimale Sanierung ausarbeitet . Ein 
Baudenkmal hat jeweils seine individuelle 
Vergangenheit und muss sensibel behan-
delt werden . Da sich je nach örtlichen Ge-
gebenheiten die einzelnen Schäden sehr 

Beschreibung der Altbauuntersuchung 
auf Schäden am Holz
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lung wird Heißluft eingesetzt . Hier ist 
zu  berücksichtigen, dass Abgase aus der 
Verbrennung von Propan oder Heizöl zu-
sätzlich Wasser in das Gebäude einbrin-
gen würden . Das ist kontraproduktiv . Für 
die Heißluft sind Anlagen mit getrennter 
Rauchgasführung notwendig . Kleinflächig 
lässt sich je nach örtlichen Gegebenheiten 
Hitze mit Mikrowellengeräten oder mit Ban-
dagen anwenden .

Es gibt auch genügend bauliche Maß-
nahmen, die geeignet sind, einen bereits 
aufgetretenen Schwammbefall (z . B . im So-
ckelfundament eines Fachwerkhauses) so 
einzuschränken, dass er auf das Holz nicht 
mehr zurückwachsen kann . Hierzu gehö-
ren z . B . ergänzende Maßnahmen wie eine 
Wandflächenheizung, Fußbodenheizung 
oder Fußleistenheizung . Wärme vertreibt 
die Feuchtigkeit aus dem jeweiligen Bau-
teil, ist aber in der Regel mit zusätzlichem 
Energieeinsatz für die Wärmeerzeugung 
verbunden .

Wichtig ist auch zu wissen, dass der 
Hausschwamm nur sehr begrenzte Lebens-
bedingungen hat . Untersuchungen haben 
ergeben, dass nach zweijähriger Lagerung 
eines Holzes in einem trockenen Raum 
(20 °C, 50 % Luftfeuchte) anschließend 
nach Befeuchtung des Holzes der Haus-
schwamm nicht mehr ausgewachsen ist . Ge-
rade dieser Pilz verbreitet sehr viel Angst .

Andere Pilzarten sind einfacher zu be-
kämpfen . Hier genügt in aller Regel die 
Trocknung, dass der Pilzbefall sich nicht 
weiter ausbreitet . Nicht nur der Haus-
schwamm, auch andere Pilze senden ihre 
Pilzgeflechte vom Holz ins Mauerwerk . 
Der wesentliche Unterschied ist, dass nur 
beim Hausschwamm aus einer Wand das 
Pilzgeflecht zurück auf das Holz wachsen 
kann . Besonders hier ist die Erfahrung des 

Sachverständigen bei der Beurteilung des 
Befalls und der damit verbundenen Sanie-
rungsmethode gefragt .

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich 
für das jeweilige Gebäude sehr unter-
schiedliche Sanierungsansätze . Starker 
Pilzbefall im Fachwerk erfordert den Aus-
tausch von konstruktiven Hölzern . Bleibt 
das Fachwerk sichtbar, kann im sichtba-
ren Bereich nur ganz selten Pilz befallenes 
Holz erhalten werden . Mit dem Ausbau des 
Holzes werden auch die Ausfachungen ent-
fernt . Pilzbefall an einer Deckenbalkenlage 
bedeutet, dass der Boden geöffnet werden 
muss . Vielfach lässt sich die Konstruk tion 
wieder herstellen, wenn von einer Seite 
geöffnet wird . Am einfachsten ist es, wenn 
die Deckenuntersicht erhalten wird und 
von oben die entsprechenden Balken in der 
Wand wieder verstärkt werden . Pilzbefall 
in der Dachkonstruktion könnte nur dann 
beibehalten werden, wenn sichergestellt 
ist, dass durch die Dämmmaßnahme keine 
weitere Feuchtigkeit eingebracht wird und 
vor dem Dämmen das Holz ausgetrocknet 
ist . Häufig ist das punktuelle Austrocknen 
von Holz so teuer, dass dafür auch die Kon-
struktion an dieser Stelle erneuert werden 
kann . Diese Methode ist dann sicher .

Abb. von oben nach unten:
Zerstörter Sparrenfuß,

Zwei Beispiele für
Pilzbefall am Balken

sen würfelförmigen Bruch verursachen sehr 
viele Pilze, nicht nur der Hausschwamm .

Ein Fachmann kann allein an der Größe 
des Würfelbruchs und an der Farbe des Hol-
zes erkennen, ob der Hausschwamm oder 
andere Pilze der Verursacher sind . Daher ist 
eine genaue Untersuchung des Pilzbefalls 
vor Ort ausschlaggebend über das Maß der 
Sanierung, nicht eine Laboruntersuchung .

Die Grundlage jeder Sanierung gegen Holz 
zerstörende Pilze ist Trockenheit . Sie muss 
durch bauliche Maßnahmen und/oder durch 
Trocknung hergestellt werden und dauerhaft 
beibehalten werden . Hier sind für die Däm-
mung des Fachwerks auch entsprechende 
bauphysikalische Aspekte zu berücksichti-
gen, um ein nachträgliches Keimen von Spo-
ren Holz zerstörender Pilze zu vermeiden .

Die heute zur Verfügung stehenden Holz-
schutzmittel töten den Pilzbefall nicht ab . 
Sie können lediglich verhindern, dass auf 
dem von Pilzen angegriffenen Holz neue 
Sporen leichter keimen können . Es gibt nur 
einen Oberflächenschutz, der aber die Trag-
fähigkeit des Holzes nicht verändert . Um 
Pilz befallenes Holz mit einem geringen 
Zerstörungsgrad wieder tragfähig herstellen 
zu können, ist eine Verstärkung notwendig . 
Auf den Austausch kann häufig verzichtet 
werden . Bei bewitterten Fachwerkhölzern 
ist ein Austausch erforderlich . Auch Mit-
tel zur Bekämpfung des Hausschwamms in 
der Wand sind nicht in der Lage den Haus-
schwamm abzutöten . Sie verhindern die 
weitere Ausbreitung des Hausschwamms . 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mittel 
selbst mit Feuchtigkeit eingebracht werden . 
Aus diesem Grund wird in der DIN 68800 
darauf hingewiesen, dass nach einer sol-
chen Maßnahme die Wand zu trocknen ist .

Hausschwamm lässt sich auch mit Hitze 
abtöten . Für eine großflächige Behand-

||  Holz zerstörende Pilze
Wenn Holz nicht abtrocknen kann, bilden 
sich auf der Holzoberfläche Pilze . Nach re-
lativ kurzer Zeit (8 – 14 Tage) bilden sich 
Schimmelpilze . Deutlich länger benötigen 
Holz zerstörende Pilze, bis sie nach dem 
Keimen sichtbar sind . Diese Pilze keimen 
aus Sporen . Die Sporen sind allgegenwärtig . 
Jedes imprägnierte oder unimprägnierte 
neue Holz wird mit Pilzsporen auf der Ober-
fläche eingebaut . Jedes alte Holz hat dem-
entsprechend eine hohe Anzahl Sporen auf 
der Oberfläche .

Jede Pilzart hat für ihre Sporen unter-
schiedliche Keimungsbedingungen . Mit der 
geringsten Feuchtigkeit auf der Holzober-
fläche kommt die Spore des Hausschwamms 
aus . Pilze wie Blättlinge, Eichenporling 
oder auch Ausgebreiteter Hausporling, Kel-
lerschwamm oder Porenschwämme haben 
deutlich höhere Feuchtigkeitsansprüche .

Dennoch kann ein Pilzbefall auf dem 
Holz nur dann gefährlich werden, wenn 
die Feuchtigkeit langfristig eintritt . Eine 
einmalige Durchfeuchtung (wie z . B . bei ei-
ner übergelaufenen Waschmaschine) führt 
nicht zum Wachsen von Holz zerstörenden 
Pilzen, aber zum Wachsen von Schimmel-
pilzen .

Schimmelpilze greifen den Holzunter-
grund nicht an . Sie leben von der Feuch-
tigkeit im Holz oder vom Zellsaft der Holz-
zelle . Holz zerstörende Pilze verändern die 
Zellwandung des Holzes . Damit verliert das 
Holz seine Festigkeit . Im trockenen Zustand, 
nachdem die Zellwände zerstört sind, bildet 
sich häufig ein würfelförmiger Bruch . Die-

Abb. oben und mitte:
Pilzbefall im Dachstuhl
Abb. unten:
Hausschwammbefall an der Innenwand
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Untersuchungsergebnis  
Krumme Straße 20
Bei der Volkshochschule wurde am 
Außenfachwerk ein leichter Pilzbe-
fall in der unteren Auflagefläche des 
Schwellholzes festgestellt . Die Bohr-
widerstandsmessung zeigt keine 
Kernfäule . Wird durch einen Anstrich 
das Wasser ferngehalten, kann eine 
solche Situation sehr lange bestän-
dig sein, ohne Austausch des Holzes .

In der Dachkonstruktion gibt es 
Ausfluglöcher des Gewöhnlichen Na-
gekäfers und oberflächlichen alten 
Pilzbefall, erkennbar am Würfelbruch 
des Holzes . Da das Dach neu einge-
deckt wurde, konnte die Holzkon-
struktion nachhaltig trocknen und 
somit ist der Befall erloschen (s . Abb . 
rechts) . Es sind keine Pilzgeflechte 
mehr vorhanden .

Im ausgebauten Dachbereich sind 
verschiedene Ausfluglöcher zu sehen . 
Wegen der Trockenheit des Holzes ist 
hier ebenfalls kein Befall zu erwarten .

Der Anstrich des Außenfachwerks 
ist intakt, wobei einzelne Fehlstellen 
an den Schwellen im Erdgeschoss 
auszubessern sind .

in der Lage sich bis zu 2,50 m vom Pilzbe-
fall in gesundes Kernholz einzunagen . Er 
benötigt ebenfalls eine höhere Holzfeuch-
te, die er in aller Regel im geografischen 
Mittelpunkt des Bauteils findet . Der Befall 
sitzt also immer sehr tief . Werden nun bei 
einer Fachwerkkonstruktion die Nagekäfer 
nicht berücksichtigt und das Holz von au-
ßen mit Wärmedämmung eingepackt, ist 
es möglich, dass über viele Jahre hinweg 
der Befall noch aktiv bleibt, weil das Holz 
nicht mehr schnell trocknet . Dies kann zu 
erheblichen Schäden führen . Ähnlich sieht 
es bei Dachkonstruktionen aus, bei denen 
ein Insektenbefall übersehen und das Dach 
gedämmt wurde .

Ähnlich wie bei den Pilzen gibt es auch 
bei der Insektenbekämpfung keine schnell 
wirksamen Holzschutzmittel mehr, die an-
gewendet werden können . Zur Verfügung 
stehen Begasung, Heißluft und Spezialver-
fahren, wie z . B . die Mikrowellenanwen-
dung . Daher entscheiden die Art der 
Untersuchung und die Erfahrung des Sach-
verständigen, wie er mit solchen Schäden 
umgeht .

Häufig lassen sich solche Sanierungen in 
den normalen Bauablauf integrieren und 
ergeben neue Aspekte für die energetische 
Umnutzung . Dazu gehört z . B . beim Verklei-
den von Fachwerk eine insektensichere Be-
kleidung, die mit einer Hinterlüftung nicht 
mehr insektensicher ist . Das unterstreicht 
noch einmal die Wichtigkeit der Vorunter-
suchung und die genaue Koordination der 
einzelnen Baumaßnahmen zur Erreichung 
eines energetisch besser gedämmten Bau-
denkmals .

Vor jedem baulichen Eingriff in ein be-
reits bestehendes Gebäude sollte bekannt 
sein, welche Schäden vorhanden sind und 
vor der eigentlich geplanten energetischen 

Sanierung erst einmal repariert werden 
müssen . Hier lauern sehr viele Tücken . Aus 
diesem Grund gehört die energetische Sa-
nierung eines Gebäudes in die Hand eines 
erfahrenen Architekten .

plett verschwunden . Dennoch ist das Holz 
nährreich und selbst in altem Holz kann 
ein Hausbockbefall, wenn es zur Eiablage 
kommt, sich normal entwickeln . Dies wur-
de von der Bundesanstalt für Materialprü-
fung nachgewiesen . Wird altes Holz mit 
neuem kombiniert, kann für den Hausbock 
durch den Geruch des neuen Holzes das 
alte Holz wieder attraktiv werden . Vorbeu-
gen lässt sich hier mit einer befallssicheren 
Kons truktion oder einem chemischen Holz-
schutzmittel .

Die Larven des Gewöhnlichen Nagekäfers 
werfen kein Fraßmehl aus . Auch der schlüp-
fende Käfer verursacht keine Fraßmehlhäuf-
chen . Diese stammen von Fressfeinden des 
Holzwurms, deren Larven durch die Gänge 
des Holzwurms kriechen auf der Suche nach 
Larven vom Gewöhnlichen Nagekäfer, um 
diese zu fressen . Demnach sind Fraßmehl-
häufchen ein Hinweis darauf, dass für die 
Fressfeinde des Holzwurms genügend Nah-
rung vorhanden ist .

Die Nagekäfer sind in der Lage, die alten 
Gänge der Vorfahren für das Schlüpfen im 
Holz zu nutzen . Helle Ausfluglöcher deuten 
auf einen aktiven Befall hin, dunkle Aus-
fluglöcher sagen aber nicht aus, dass der 
Befall erloschen ist . Dann erübrigt sich eine 
Bekämpfung .

Wenn Zeit zur Verfügung steht, lässt 
sich ein Monitoringsystem einrichten . Un-
ter Monitoring wird verstanden, dass mit 
technischen Hilfsmitteln wie z . B . Verschlie-
ßen der Ausfluglöcher oder Abkleben von 
Holzoberflächen ein Befall sichtbar wird . 
Schlüpfende Käfer durchnagen die Abkle-
bung und hinterlassen neue Ausfluglöcher . 
Der Gescheckte Nagekäfer mit seinen kreis-
runden großen Ausfluglöchern ist auf Pilz 
befallenes Holz spezialisiert, dabei ganz 
besonders auf Eichenkernholz . Er ist auch 

||  Insektenbefall
Jedes Insekt benötigt, wie bei den Pilzen 
auch, seine spezifischen Eigenschaften, um 
ein Holz befallen zu können . Der Hausbock 
benötigt z . B . trockenes Holz und kann bei 
einer Holzfeuchte um 8 % bereits das Holz 
befallen . Nagekäfer benötigen grundsätz-
lich eine Grundfeuchte im Holz, um eine 
Zerstörung vornehmen zu können . Beim Ge-
wöhnlichen Nagekäfer, der im Volksmund 
auch Holzwurm genannt wird, ist die Min-
destholzfeuchte mit 16 % ermittelt worden . 
Der Gescheckte Nagekäfer mit seinen run-
den Ausfluglöchern mit 3 – 4 mm Durchmes-
ser benötigt Pilz befallenes Holz, um eine 
Zerstörung vorzunehmen .

Die Befallsdauer ist abhängig von der In-
sektenart . Eine Generation Insekten kennt 
viele Entwicklungsstadien . Nach der Eiab-
lage schlüpfen die Eilarven . Diese Eilarven 
wachsen heran, aus der erwachsenen Larve 
bildet sich eine Puppe und daraus schlüpft 
der Käfer . Beim Hausbock in jungem Holz 
dauert das 3 – 5 Jahre, in altem Holz auch 
15 Jahre . Beim Gewöhnlichen Nagekäfer 
ist die Entwicklungszeit abhängig von der 
Feuchte im Holz, üblich sind 3 – 5 Jahre . 
Beim Gescheckten Nagekäfer hängt auch 
die Entwicklungsgeschwindigkeit von der 
Feuchte des Holzes ab, die Generationsfol-
ge beträgt zwischen 5 und 15 Jahren . Es gibt 
aber noch weitere Kriterien, die bei der Pla-
nung der energetischen Sanierung berück-
sichtigt werden müssen .

Junges Nadelholz lockt den Hausbock an . 
Bei einem Alter über 80 Jahren ist diese 
Lockwirkung an der Holzoberfläche kom-

Gescheckter Nagekäfer im Fachwerk 
und im Balkenkopf sowie Abstützung 
eines zernagten Balkens
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||  4. Ausbildung der Auflager
Hauptursachen für eine Schädigung der 
Balkenköpfe sind mangelhafte Schlagre-
gendichtheit des Außenmauerwerks, Kon-
densatbildung insbesondere an der Stirn-
seite der Auflagertasche infolge fehlender 
Dämmung außen oder innen vor Kopf sowie 
direkter Kontakt der Balkenköpfe mit dem 
umgebenden Mauerwerk der Auflagerta-
sche (s .Abb .6) . Ein guter Schutz wäre eine 
außenseitige Wärmedämm- und Wetter-
schale, die sich jedoch bei Baudenkmalen 
verbietet . Lediglich die unbedingt erforder-
liche Herstellung der Schlagregendichtheit 
findet von außen statt, alle übrigen Arbei-
ten von innen . 

Um eine erneute Schädigung zu ver-
meiden, sollte das Balkenende luftumspült 
eingebaut werden – kein Einpacken mit 
Dachpappe! Mauerwerksreste sind aus 
dem Luftzwischenraum zu entfernen . Eine 
Dämmung in der Mauertasche, mindestens 
an deren Stirnseite, verringert das Risiko 
der Kondensatbildung (vgl . DIN 68800 + 
Abb .7) . Beides gilt als Vorsorgemaßnahme 
auch für noch intakte Balkenköpfe . Bei zu 
erneuernden Balkenköpfen kann auch die 
gesamte Mauerwerkstasche durch hoch 

Sind die erkannten Schäden so gravie-
rend, dass die Tragfähigkeit der Decken-
konstruktion bzw . der Fachwerkkonstruk-
tion gefährdet erscheint, ist ab diesem 
Zeitpunkt ein Statiker hinzuzuziehen . Die-
ser berät Sie zu erforderlichen Maßnahmen 
zum Erhalt der Standsicherheit, ggf . auch 
zur provisorischen Sicherung während der 
Bauzeit .

||  2. Entfernung der Schadbereiche
Nach geschossweiser Abfangung der Holz-
balken erfolgt ebenfalls geschossweise von 
unten nach oben der Gesundschnitt der 
Balken . Erst nach Durchführung der unten 
beschriebenen nächsten Schritte darf das 
nächste Geschoss in Angriff genommen 
werden .

Bei Schädigungen der unten beschrie-
benen Kategorie gelb und rot sind die 
Balken 30 cm über den letzten sichtbaren 
Befall hinaus bzw . bis auf den gesunden, 
noch tragfähigen Querschnitt abzubeilen 
oder zu hobeln . Beim Echten Hausschwamm 
(lila) sind die Balken 1 m über den letzten 
sichtbaren Befall hinaus gesund zu schnei-
den . Statt dieser sehr radikalen Maßnahme 
gibt es inzwischen auch alternative, d . h . 

substanzschonendere Verfahren, die mit 
Wärmebehandlung oder Bestrahlung ar-
beiten . Die Ausführung darf nur durch ein 
entsprechend ausgewiesenes Fachunt-
ernehmen erfolgen . Echter Hausschwamm 
ist nicht nur eine Gefahr für das Gebäude, 
sondern auch u . U . für die Gesundheit sein-
er Nutzerinnen und Nutzer, sofern diese 
grund sätzlich allergisch auf Sporen dieses 
Pilzes reagieren . Es sollte daher immer ein 
Gutachter oder Holzfachmensch hinzugezo-
gen werden .

||   3. Behandlung des gesunden Holzes
Genaue Hinweise für die vorbeugende Be-
handlung des verbleibenden gesunden 
Holzes gegen Pilze und tierische Holzschäd-
linge enthalten die DIN 68800-4 „Bekämp-
fender Holzschutz“, die DIN 52 175, das 
WTA-Merkblatt „Der Echte Hausschwamm“, 
die Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB – Teil B) und die Vorschriften der Bau-
ordnung Ihres Bundeslandes . Auch Holz-
schutz kann gesundheitlich bedenklich sein . 
Ihr Fachunternehmen bzw . Gutachter sollte 
Ihre entsprechenden Fragen zur Wirksam-
keit der Maßnahmen und zu Ihrer eigenen 
Sicherheit beantworten können .

 5  6 
Abb. 5: Kartierung des Schädigungsgrades 
von Balkenköpfen in einem Grundriss 
grün = keine Schäden
gelb = Fäuleschäden
rot =  Fäule- und weitere Schäden 

z. B.  Verpilzungen, Würfelbruch, 
Schwämme, Insekten 

lila =  Zerstörung durch Hausschwamm
[Zeichnung: Dipl.-Biol. M. Eichhorn].

Abb. 6: Mauerwerksauflager 
nach Entfernung des defekten 

Balkenkopfes; die Stirnseite 
des Balkens hatte vollflächigen 

Kontakt zum Mauerwerk!  
[Foto: DR-Architekten]

Holzbalkendecken können in Altbauten 
besonders gefährdet sein . Durch Schäden 
am Bauwerk und dadurch eindringende 
Feuchtigkeit oder durch Bildung von Kon-
denswasser aufgrund bauphysikalischer 
Schwachstellen ist, insbesondere an den in 
Außenwänden aufliegenden Balkenköpfen 
ein Befall von pflanzlichen oder tierischen 
Holzschädlingen möglich (s . Schema Abb .1) . 
Folgende Schritte sind dann zu beachten:

||  1. Bestandsaufnahme
Sämtliche Balkenköpfe sollten – sofern sie 
verdeckt in einer Decke oder Außenwand 
liegen – durch einen Fachhandwerker frei-
gelegt oder endoskopisch untersucht wer-
den . Dazu kann es notwendig sein, die Un-
terdecke, Schalung oder Dielung bis zu ca . 
1 m vom Balkenauflager entfernt aufzuneh-

men . Beschränkt sich die Schädigung nicht 
nur auf den Balkenkopf, ist die Öffnung oder 
endoskopische Untersuchung entsprechend 
größerer Teile der Decke erforderlich . Bei 
Öffnung der Decke ist der Einschub bis auf 
die Unterdecke zu entfernen (s . Abb .2) . Das 
Mauerwerk ist oberhalb und seitlich des 
Kopfes so weit zu entfernen, dass der Bal-
kenkopf vollständig beurteilt werden kann 
(s . Abb .3) . Ist eine Schädigung erkennbar, 
die ein Auswechseln von Balkenteilen erfor-
derlich machen wird, ist auch die Unterde-
cke zu entfernen (s . Schema Abb .4) .

Die Deckenbalken sind anschließend 
durch einen Holzsachverständigen auf 
Schäden durch holzzerstörende Organis-
men zu prüfen . Die Schädlinge sind zu 
bestimmen und der Schädigungsgrad der 
Deckenbalken zu kartieren (s . Abb .5) . 

Balkenköpfe – richtig saniert

 1  4 

 2 

 3 

Abb. 1: Mögliche Ursachen einer 
Balkenkopfschädigung.

Abb. 2: Für die weitere Unter-
suchung freigelegte Balkenköpfe.
Abb. 3: Infolge Würfelbruch stark 

geschädigter Balkenkopf.
Abb. 4: Vorkehrungen und 

Schritte nach Freilegung von 
Balkenköpfen.

[alle Abb. DR-Architekten]
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druckfesten, dampfbremsenden Dämmst-
off umgeben sein . Dies wäre das Optimum 
(s .  Grafik Abb .8) . Nur diese Ausführung 
schafft auch eine der Voraussetzungen 
für die Realisierung einer Innendämmung 
beispielsweise mit Kalziumsilikatplatten .

Das Einfügen eines Neoprenauflagers 
verbessert den Schallschutz zwischen den 
Geschossen und verhindert möglichen 
Feuchtetransport von unten in den Balken-
kopf (s . Abb . 7+8) .

Als Dämmstoffe kommen vorzugsweise 
hoch druckfestes Hartschaumrecyclingma-
terial in Frage und mit Einschränkungen 
eventuell auch Schaumglas . Ausgewählte 
Produkte können dreimal so druckfest wie 
Schaumglas sein und reichen an die Festig-
keit von Ziegeln heran . Sie lassen sich wie 
Holz bearbeiten .

||  5. Ersatz der Balkenköpfe
Für den Ersatz geschädigter Balkenköpfe 
bieten sich vielfältige Lösungen an, die je 
nach den örtlichen Verhältnissen passend 
zu wählen sind . Die Möglichkeiten reichen 
von der Verlängerung des Balkenprofils 
mit Reaktionsharzbeton oder Holz mit oder 
ohne seitliche Anlaschungen aus Holz oder 
Stahl über Abfangungen des abgelängten 
Balkens auf Holz- oder Stahlunterzüge 
bis zu einem vollständigen Ersatz des feh-
lenden Querschnitts durch Stahlschwerte 
(s . Abb .9) . Ebenfalls aus Abb . 9 ersichtlich, 
ist das hier zwischen den Deckenbalken 
liegende statisch wirksame Verbindungs-
element zwischen der Holzbalkendecke und 
der Auflagerwand . Für die richtige Entschei-
dung sollten Sie Fachleute wie Statiker und 
Architekten hinzuziehen .

 7 

 8  9 

Abb. 7: Minimalausführung für  
ein Balkenkopfauflager mit stirn-
seitiger Dämmplatte .

Abb. 8: Optimal wäre eine all-
seitige Dämmung der Auflager-
nische in Kombination mit einer 
 Innendämmung.

Abb. 9: Eingebaute gedämmte 
Stahlschwerte als Balkenkop-
fersatz und kraftschlüssige 
Verbindung der Holzbalkendecke 
mit dem Mauerwerk. 
[alle Abb.: DR-Architekten]
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Auf Grundlage der Ortsbegehung des Fach-
werkgebäudes und vorhandener Bauakten 
wird die Qualität der Bauteile erfasst und 
die Verteilung der Wärmeverluste über die 
Gebäudehülle, insbesondere Außenwände, 
Fenster und Türen, Dachflächen und Keller-
decke rechnerisch ermittelt . Zusätzlich wer-
den Lüftungswärmeverluste und Verluste 
durch Wärmebrücken ermittelt .

„Bei der Begehung ergaben sich deut liche 

dicht ist, d . h . inwieweit zwischen Fachwerk 
und Gefach Fugen bestehen, durch die warme 
Raumluft nach außen entweichen kann .“ 

Nach der Erfassung des Ist-Zustandes wer-
den die Schwachstellen analysiert und mög-
liche Maßnahmen zur Sanierung berechnet 
und verglichen . Energieeinsparung, Sanie-
rungskosten und Schadstoffemissionen sind 
die wesentlichen Beurteilungskriterien . 

Der Einfluss des Wetters und des Nutzer-
verhaltens wird normiert, um eine Beurtei-
lung der reinen Bausubstanz und Anlagen-
technik unabhängig von kalten oder milden 
Wintern und sparsamen oder verschwende-
rischen Nutzern zu ermöglichen . 

Eine Übersicht über die Qualität der Bau-
teile gibt die nebenstehende Tabelle . Aus 
der Grafik zur Verteilung der Wärmeverluste 
im heutigen Zustand wird deutlich, dass die 
Außenwände mit 47,7 % einen erheblichen 
Anteil haben . Die Lüftungsverluste machen 
mit 21,2 % den zweitgrößten Block aus . 

Als Ergebnis der Bewertung des heutigen 
Zustands werden zunächst die Einsparpoten-
ziale der einzelnen Bauteile und einer Erneu-
erung der Heizung als einzelne Maßnahme 
errechnet . Aus diesen Komponenten werden 
sinnvolle Maßnahmenpakete gebildet .

Hinweise auf größere Undichtigkeiten in der 
Gebäudehülle, die zu unnötigen Lüftungswär-
meverlusten führen können, insbesondere bei 
der Eingangstür, die ständig offen ist, da das 
Schloss nicht richtig funktioniert . Hier muss 
Abhilfe geschaffen werden . Auch die Tür des 
Treppenhauses sowie das Tor der Scheune 
sind undicht, ebenso die einfach- und dop-
pelt-verglasten Fenster . Des Weiteren ist die 
Frage zu stellen, ob die Fachwerkkonstruktion 

D · Praktische Beispiele
Wärmeverluste über die Gebäudehülle

 Anteilige Wärmeverluste der Bautechnik – 
 heutiger Zustand 

Bewertung Gebäudehülle (Fachwerkgebäude) und Versorgungstechnik
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Außenwände 
(47,7 %)

Dachflächen (5,4 %)

unt . Gebäudeabschluss 
(6,6 %)

Lüftungsverluste 
(21,2 %)

Wäremebrücken 
(6,5 %)

Türen 
(0,6 %)

Fenster 
(10,7 %)

Decken (als Hüllflächen) 
(1,3 %)

Unterer Gebäudeabschluss
Die Bauteile befinden sich im Originalzustand und 
sind verbesserungsbedürftig . Eine Anhebung der 
Dämmqualität ist nicht möglich .

Außenwand
Die Bauteile (überwiegend Fachwerk) befinden sich  
im Originalzustand und sind verbesserungsbedürftig . 
Hier wird eine Innendämmung empfohlen .

Fenster

Die Fenster sind teils einfachverglast, teils  Kasten- 
bzw . Verbundfenster oder haben 2-Scheiben-Isolier- 
bzw . Wärmeschutz verglasung und entsprechen 
überwiegend nicht heutigen Anforderungen .

Oberer Gebäudeabschluss
Die oberste Geschossdecke ist gedämmt, entspricht 
jedoch nicht ganz heutigen Anforderungen .

Heizung
Der Gas-Niedertemperaturkessel ist 23 Jahre alt und 
überdimensioniert . Er verfügt nicht über moderne 
Brennwert-Technik .

Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral elektrisch 
und wurde nicht mit bilanziert .
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6.1 Bewertung 

Um den energetischen Zustand eines Bestandsgebäudes aus technischer Sicht einzuordnen, 
kann man die Berechnungsergebnisse den Vergleichswerten gegenüberstellen, die für die 

Ausstellung von Energieausweisen auf der Basis des Verbrauchs erstellt werden8. Für Wei-

terbildungseinrichtungen wird dort für Heizung und Warmwasserbereitung ein Vergleichs-

wert von 90 kWh/(m²∙a) angegeben. Für den Stromverbrauch werden 20 kWh/(m²∙a) ge-
nannt. Daraus ergeben sich 110 kWh/(m²∙a) für die bei Nichtwohngebäuden in den Energie-

ausweisen zu bilanzierenden Verbräuche. Diese umfassen Heizung, Warmwasserbereitung, 

Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung. 

 

 

Abbildung 11: Spez. Endenergiebedarf Volkshochschule 

 

Für die Volkshochschule wurde im Rahmen der hier dokumentierten Berechnungen ein spe-

zifischer Endenergiebedarf von 223,4 kWh/(m²∙a) ermittelt. Dieser liegt um 103 % über dem 

Vergleichswert des Energieausweises. 

Zu beachten bei diesem Vergleich ist, dass in dem hier errechneten Wert der Stromver-

brauch für die eingebaute Beleuchtung nicht enthalten ist, da dieser im Rahmen des vom 

Projektträger vorgegebenen Berechnungsverfahrens nicht bilanziert werden kann. 

 

  

                                                      
8 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bekanntmachung der Regeln für Energiever-
brauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand, 30. Juli 2009, Tabelle 1, Seite 20 ff., 
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_22066/BBSR/DE/Bauwesen/EnergieKlima/Energieausweise/energieaus
weise__node.html?__nnn=true, 17.10.2011, 14:54 Uhr 

Primärenergiebedarf: Der Primärenergie-
bedarf umfasst den Endenergiebedarf für 
Heizung mit Warmwasser und berücksich-
tigt zusätzlich die Verluste, die für die Ge-
winnung, Aufbereitung, Speicherung und 
Verteilung des Energieträgers anfallen . Der 
Endenergiebedarf wird dafür mit einem 
Faktor multipliziert . Der Faktor für den 
Energieträger Erdgas ist 1,1, für die regene-
rativ erzeugte Fernwärme in der Detmolder 
Innenstadt beträgt der Faktor 0,11 .

 Spezifischer Endenergiebedarf Volkshochschule 

Passivhaus Krumme Straße 20

Das Gebäude hat einen Endenergiedarf von 
233,2kWh/m²a . Das ist in etwa der 10-fache 
Verbrauch energieeffizienter Passivhäuser . 
Man könnte also 10 Passivhäuser dieser 
Größe  mit derselben Menge an Energie be-
heizen, die dieses historische Fachwerkge-
bäude allein im heutigen Zustand jährlich 
verbraucht .

 „Maßnahmenpaket Brennwert“ beinhal-
tet eine denkmalverträgliche Ertüchtigung 
aller Bauteile und eine neue Brennwert-
heizung . „Maßnahmenpaket Fernwärme“ 
prognostiziert das Einsparpotenzial durch 
eine denkmalverträgliche Ertüchtigung 
aller Bauteile in Kombination mit einem 
zukünftigen Anschluss an das sich stetig 
vergrößernde Detmolder Fernwärmenetz . 
Beide Varianten sparen knapp 40 % an 
Endenergie (und Energiekosten) . Durch 

Gebäudenutzfläche AN: Die Gebäudenutz-
fläche errechnet sich als Bezugsfläche aus 
dem beheizten Gebäudevolumen Ve nach 
der Formel: AN=Ve*0,32/m . Die vermietba-
re Wohnfläche ist häufig ca . 15 – 40 % ge-
ringer . 

Endenergiebedarf: rechnerisch ermittelte 
Energiemenge, um den Heizwärmebedarf, 
den Trinkwasserwärmebedarf und die Ver-
luste der Heizungsanlagentechnik zu decken . 

Endenergieverbrauch: wie Endenergiebe-
darf, aber nicht errechnet, sondern tatsäch-
lich als Verbrauch gemessen, also die Ener-
giemenge in kWh bzw . Erdöl in Liter oder 
Erdgas in qm³ die sich auf der Abrechnung 
des Energieversorgers wiederfindet .

das „Maßnahmenpaket Fernwärme“ könn-
ten insgesamt rund 94 % an Primärenergie 
eingespart werden . Damit wären die CO₂-
Emmisionen vergleichbar mit den Emissi-
onen neu gebauter Passivhäuser und nahe 
am klimaneutralen Gebäude!

Zum besseren Verständnis hier eine Er-
läuterung der wesentlichen Begriffe: 

Heizwärmebedarf: erforderliche Wärme-
menge, um den Wärmedurchgang durch die 
Gebäudehülle und Lüftungswärmeverluste 
zu decken . Warmwasser und Verluste der 
Heizungsanlage sind nicht enthalten . Der 
Heizwärmebedarf wird absolut, also die 
Menge für das gesamte Gebäude für ein 
Jahr angegeben oder spezifisch je Quadrat-
meter Gebäudenutzfläche AN . 

Sanierungsmöglichkeiten am Beispiel 
eines Fachwerkhauses 

 Energieanalyse Volkshochschule Detmold 

 Ergebnisse 

Seite 3 

 

Abbildung 3: Einsparung Endenergie durch die berechneten Maßnahmen 

 

 

Abbildung 4: Einsparung Endenergie durch die berechneten Maßnahmen - spezifisch 
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Abbildung 5: Einsparung Primärenergie durch die berechneten Maßnahmen 

 

 

Abbildung 6: Einsparung Primärenergie durch die berechneten Maßnahmen - spezifisch 
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Strohlehm-Ausgleichs- 
putz 800 kg/m³

Strohlehm-Mauersteine oder -platten,  
800 kg/m³ mit Kantholzgerüst

Schilfrohr als Putzträger auf Kantholzgerüst

Unterputz: Lehm

Innenputz: Lehmfeinputz
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0,8
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0,4
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0

Kalk-Außenputz

Holzbrüstungsriegel

Kalk-Innenputz

Ausfachung Yton

Dreikantleiste

 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung

 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert in W/(m²K) 
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Abb. von links nach rechts:
Ökologische Baustoffe zur 

 denkmal gerechten Sanierung. 
Aufbau einer Innendämmung  

mit Lehmbaustoffen.  
Schilfrohrmatte als Putzträger. 

Ausfachung mit Lehmziegeln.
Quelle: conluto

|| Denkmalbeschreibung
Der Baukörper ist in Sichtfach-
werk konstruiert . Der Straßengie-
bel kragt 3-fach plastisch vor . Die 
Schwellen und Fächerrosetten sind 
beschnitzt . Die Traufzonen der bei-
den Ausluchten sind profiliert . Alle 
Fenster in den Fachwerkwänden 
sind außenbündig oder mit kleinem 
Versatz nach innen eingebaut . Die 
Traufwände im Erdgeschoss beste-
hen aus verputztem bzw . steinsich-
tigem Bruchsteinmauerwerk, deren 
Oberflächen mit konstruktivem Ver-
sprung an die Umgebungsflächen 
anschließen . Die Fensterumrahmun-
gen in diesen Wandflächen beste-
hen aus Werkstein und sind nahezu 
fassadenbündig . Am rückwärtigen 
Giebel zeigt sich die Gewölbekel-
leraußenwand mit zwei werkstein-
gerahmten Fenstern steinsichtig in 
Bruchsteinmauerwerk .

Die konstruktive und plastische 
Ausformung des Fachwerkbaukör-
pers mit Sockel und die geschnitzten 
Schmuckelemente sollen entspre-
chend der historisch überlieferten 
Konzeption auf Dauer sichtbar blei-
ben . Daher ist eine Außendämmung 
ausgeschlossen .

|| Bestand
Eine Dämmung der Außenwand ist nicht 
vorhanden . Eine Außendämmung ist auf-
grund des denkmalwerten Sichtfachwerkes 
der Renaissance nicht möglich .

Analog der historischen Ausführung ist 
es sinnvoll, eine holz- und gefachüberde-
ckende Innenschale aus Lehm zu erstellen, 
durch die eine monolithische Wand ent-
steht, die die Fugen zwischen Holz und Ge-
fach innenseitig verschließt .

Der Lehm ist in einer Qualität (mindes-
tens 800 kg/m³) einzubauen, bei der die 
kapillare Wirkung noch erhalten ist . Sämt-
liche Lehmausgleichsschichten und Lehm-
putze sind in gleicher Gewichtsklasse aus-
zuführen .

|| Ertüchtigung
Lehm hat die Eigenschaft, bei eindringen-
der Feuchtigkeit zu quellen und damit die 
Eindringfugen abzudichten . Auch in Verbin-
dung mit den konstruktiven Hölzern hat er 
eine Feuchtigkeit ausgleichende Wirkung . 
Die Verarbeitung von luftgetrockneten Stroh-
lehmsteinen in Verbindung mit feuchten 
Ausgleichsschichten und Putzen ermöglicht 
eine relativ kurze Abtrocknungszeit . Lehm 
ist in unterschiedlichsten Ausführungsarten 
und in Verbindung mit unterschiedlichsten 
Materialien wie Holz, Stroh, Ton, Schilfrohr, 
Holz weichfaserplatten zu verwenden . Lehm 
eignet sich deshalb gerade in Verbindung mit 
Holzfachwerkkonstruktionen optimal für eine 
Innendämmung . Dämmstärke und -qualität 
lassen sich den Anforderungen und Möglich-
keiten entsprechend optimal abstimmen . Vor-
handener Lehminnenputz kann bei der Sanie-
rung belassen werden und zu einer möglichen 
Dämmstärke aufgebaut werden . Beschädigun-
gen und Fehlstellen lassen sich nach dem Vor-
nässen des Materials neuwertig ergänzen und 
reparieren . Sollten historische Oberflächen zu 
schützen und reversibel zu verdecken sein, er-
füllt Lehm auch diese Voraussetzungen . Auch 
in Verbindung mit verschiedenen Materialien 
an Gefachfüllungen einer Wand ist Lehm op-
timal einsetzbar . Lehm lässt sich in Verbin-
dungen komplizierter Holzkonstruktionen und 
Durchdringungen wie z . B . Ecksituationen im 
Geschossdeckenbereich einarbeiten .

Die Außenwand
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 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert in W/(m²K) 
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Fachwerk eingesetzt und fassadenbündig 
durch Leisten eingepasst .

Die zweiflügelige Hauseingangstür ist als 
Rahmentür mit Füllungen gearbeitet und 
mit Futter und Bekleidung eingesetzt . 

|| Ertüchtigung
Die einscheibigen Fenster des Gebäudes 
sind aus denkmalpflegerischer Sicht zu er-
halten und sollen durch ein großes, einflü-
geliges, dreifachverglastes Fenster, welches 
als Putzflügel dient, ertüchtigt werden .

Die Tür, die als hochfrequentierter Ein-
gang durch eine Ledersperre „dauernd auf“ 
gehalten wird, erhält im Innern des Gebäu-
des einen gläsernen Windfang, der die Wär-
meverluste erheblich reduziert .

Die durch Holzsprossen gegliederten, 
mehrflügeligen Fensterelemente erhalten 
im Zuge des Einbaus der Innendämmung 
der Außenwand ein neues, inneres Vorsatz-
fenster mit einer Dreifachverglasung . Die 
Fenster werden mit Hanf und Lehm in die 
Öffnung eingedichtet und mit inneren Be-
kleidungen an die Innenwand angepasst .

Der äußere Fensterabschluss bleibt er-
halten . Im Zuge des Einbaus des inneren 
Futters wird auch hier von innen eine 

Nachdichtung der Fuge zwischen Kon-
struktionsholz und Fenster durch Stopfen 
mit Hanf oder Sisal vorgenommen . 

 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung 3,0
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Sturz
Füllung: Hanf
Blendrahmen
Flügelrahmen
Fenster neu: Isolierverglasung

Futter

Strohlehm-Ausgleichsputz 800 kg/m³
Strohlehm-Mauersteine oder -platten,  
800 kg/m³ mit Kantholzgerüst
Schilfrohr als Putzträger auf Kantholzgerüst
Unterputz: Lehm
Innenputz: Lehmfeinputz

Kalk-Innenputz
Kalk-Außenputz

Gefachfüllung
Yton-Stein

Sturzriegel

Floatglas im  
Kittbett verglast

Flügelrahmen
Blendrahmen

Brüstungsriegel
Dreikantleiste

außen innen

 Visualisierung eines 
möglichen modernen Windfangs im 

Eingangsbereich aus Glas.

|| Denkmalbeschreibung
Die Fenster, insbesondere in der 
straßenseitigen Schmuckfassade, 
sind großenteils bauzeitlich oder 
aus der Umbauphase der ersten 
Hälfte des 19 . Jahrhunderts . Es sind 
zweiflügelige Sprossenfenster, teil-
weise mit Oberlicht oder festste-
hende Kreuzsprossenfenster . Eine 
Vielzahl der Fenster ist noch mit 
Winkelbändern und Stützkloben 
ausgestattet . Der Fensterbestand ist 
daher von besonderer Bedeutung . 
Alle wärmedämmtechnischen Maß-
nahmen sollen nur mit der Erhaltung 
des historischen Fensterbestandes 
einhergehen . Hierfür eignen sich 
am besten innere Vorsatzfenster, 
die mit den historischen Fenstern 
zu Kastenfenstern nachgerüstet 
werden können . Die inneren Vor-
satzfenster sollen stets ohne Spros-
sen auskommen . Der Anschluss der 
inneren Vorsatzfenster an eventuell 
bestehende historische Futter und 
Bekleidungen bedarf einer sensib-
len Detailgestaltung .

Die Eingangstür stammt aus der 
ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts . 
Sie hat wegen ihrer zentralen Anord-
nung, ihrer wohlausgewogenen Glie-
derung und ihres Alters eine beson-

|| Bestand
Das Gebäude ist mit Fenstern unterschied-
lichster Erstellungszeiten versehen . Dies 
sind im Eingangsbereich feststehende, ein-
fach im Kittbett verglaste, durch Holzspros-
sen gegliederte Fensterelemente, ebenso 
zwei- oder vierflügelige, nach außen auf-
schlagende einfach verglaste Holzfenster, 
die mit einem inneren Futter und einem 
inneren einfachverglasten, teilweise auch 
isolierverglasten ein- oder zweiflügeligem 
Fenster zu einem Kastenfenster ausgeführt 
sind . Die Fenster sind fassadenbündig im 

dere Bedeutung . Die Tür ist in jedem 
Fall zu erhalten . Eine wesentliche 
Verbesserung der Fugendichtigkeit 
kann erzielt werden . Der Einbau ei-
ner Lippendichtung in den Falzen 
und einer absenkbaren Dichtung im 
unteren Querholz ist denkmalpfle-
gerisch möglich und sinnvoll . Soll-
ten die Wärmeverluste dann immer 
noch zu hoch sein, könnte auch ein 
gut gestalteter Windfang aus Stahl 
und Glas hinter der Haustür einge-
baut werden .

Die Fenster und Türen
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Tonziegel Dachdeckung
Lattung
Unterspannbahn
Mineralwolle 10 cm
Profilholzschalung verleistet 1,5 cm
Wärmedämmung 2 cm
Wärmedämmung 6 cm
Dampfsperre
Installationsebene Unterkonstruktion
Innenverkleidung
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 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung

 Dachschnitt horizontal 

 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert in W/(m²K) 
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außen

innen

Unterkonstruktion:  
Lattung 6 × 8 cm

neue Dämmschicht  
unter Sparren ≥ 8 cm

Dampfsperre

Lattung: Träger  
Installationsebene 3/4 cm

Innbekleidung:
Gipskartonplatten

Deckung

Unterspannbahn

Abstand: Luftschicht ≥ 4 cm

Dämmschicht 10 cm

Lattung 40/60 cm

Sparren

außen innen

|| Ertüchtigung
Eine wirtschaftliche und sinnvolle Lösung 
ist in diesem Fall die Erhaltung der Dach-
haut, die Erneuerung der Unterspannbahn 
in der gleichen Ausführung wie im Bestand, 
Zwischensparrendämmung mit Hinterlüf-
tung, innenseitiger Querlattung, Zusatz-
dämmung horizontal mit unterseitiger dif-
fusionsoffener Folie und Gk-Verkleidung, so 
dass eine Kaltdachausführung mit einer Ge-
samtdämmstärke von 20 cm erreicht wird .

Die Proportionen und besonderen Kon-
struktionsmerkmale des Daches und der 
Dachabschlüsse sind zu erhalten, da diese 
in engem gestalterischem Zusammenhang 
mit der Renaissancefassade und den kon-
struktiven Besonderheiten stehen .

|| Bestand
Eine Dämmung der Dachschräge ist in ei-
ner Stärke von 8 – 10 cm vorhanden, die 
im Zuge der Sanierung von 1993 eingebaut 
wurde . Die Dacheindeckung besteht aus ei-
ner Hohlziegeleindeckung, die ohne Konter-
lattung direkt auf die Sparren aufgebracht 
ist .

Als Schutz gegen Schlagregendurchfeuch-
tung oder Flugschnee wurde oberhalb der 
aluminiumkaschierten Mineralwolle zwi-
schen den Sparren eine Folie mit seit lichen 
Latten angebracht . Unterseitig der Däm-
mung wurde zwischen die Sparren eine Pro-
filschalung an seitlichen Latten montiert . 
Schäden an Sparren und Unterschalung 
sind nicht vorhanden .

Das Dach

|| Denkmalbeschreibung
Die mit roten Ziegelhohlpfannen 
eingedeckten Satteldachflächen 
stehen an den Giebel- und an den 
Traufseiten wohlproportioniert in 
den traditionellen Abmessungen 
über, wobei die Ortgänge noch bau-
zeitlich überliefert mit sehr schlan-
ken Stirnbrettern ausgebildet sind .

Die Sparrenenden sind in ihren 
Abmessungen sichtbar und vermit-
teln mit der Traufunterseite (einge-
hälste Balken und Oberrähm) einen 
regionaltypischen Gestaltwert, der 
nicht verändert werden soll . Eine 
Aufsparrendämmung ist daher denk-
malrechtlich nicht erlaubnisfähig .

Die Dachschrägen unterseitig und 
die oberste Decke im Dachgeschoss 
sind 1974/75 durch den Einbau ei-
ner Dämmung vollständig erneuert 
worden . Veränderungen hieran sind 
denkmalpflegerisch möglich .
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 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert in W/(m²K) 
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 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung 1,2
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0

Schwellholz mit ange-
bohrten Zapfenloch und 
unterseitigem Bitumenan-
strich unter Schwelle
Fußleiste
Rand-Dämmstreifen

horizontale 
Abdichtung: 

Schweißbahn

Natur- oder Mauer-
stein als kapillar-

brechende Schicht

Ausgleichschicht, 
 Trockenfuge

Sockel: Naturstein

Sohlplatte/ 
Fundament 20 cm

außen innen

Bodenaufbau
Bodenbelag 1,5 cm
Estrich schwimmend 5 cm
Trennschicht PE
Dämmung > 6cm
Feuchtesperre horizontal

Dämmung 10 cm

Kellerbereich

Verluste  
kWh/(m²∙a)

Anteil
Gewinne  

kWh/(m²∙a)
Anteil

Außenwandflächen 79,0 39,4 % — —

Dachflächen und oberste Geschossdecke 8,6 4,3 % — —

unterer Gebäudeabschluss 16,2 8,1 % — —

Fenster + Türen 15,5 7,7 % — —

Wärmebrücken 17,6 8,8 % — —

Lüftungswärmeverluste 58,7 29,2 % — —

Aufwand Heizung 5,1 2,5 % — —

Interne Gewinne — — 39,5 19,7 %

Solare Gewinne — — 20,7 10,3 %

Brennstoffaufwand — — 140,5 70,0 %
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▪ Interne Gewinne

▪ Aufwand Heizung

Be- und Entlüftung, der Eintrag von zusätz-
licher Feuchtigkeit durch die Nutzer bedarf 
oft einer Entfeuchtung .

Wärmedämmmaßnahmen sind aufgrund 
der Gewölbestrukturen häufig schwierig 
und kostenintensiv, da sie sinnvoll nur 
im Zusammenhang einer Komplettsanie-
rung möglich sind und es auch hier häufig 
zu Konflikten mit den Anforderungen der 
Denkmalpflege kommt .

Öffentliche Eigentümer greifen aufgrund 
der imposanten Wirkung großer gewölbe-
gedeckter Keller gerne auf solche Räume 
als Versammlungsstätten zurück . Die hohen 
Anforderungen und Kosten an eine heutige 
Nutzung werden dann in Kauf genommen .

 Im Sinne eines Denkmals sollte eine be-
stehende Kellernutzung auch zukünftig eine 
adäquate Nutzung als Nebenraum erhalten .

|| Bestand
Eine Dämmung der massiven Kellerdecke 
ist nicht vorhanden . Der Keller wird als Auf-
stellraum für die Heizung genutzt .

|| Ertüchtigung
Für den flachgedeckten Keller, in dem die 
Heizung und Haustechnik untergebracht 
sind, wird eine 10 cm flieskaschierte Mine-
ralwolle zur unterseitigen Montage vorge-
sehen .

|| Allgemeine Problematik
Historisch wurden Keller als Vorratskeller 
benutzt . Erbauer und Bewohner  schätzten 
die kühlende Wirkung der massiven Wände 
dieser meist vollständig im Erdreich lie-
genden Räume . Die Raumluftfeuchtigkeit 
wurde durch geringe Lüftungsöffnungen, 
die zeitweise mit Heusäcken zugestellt 
wurden, reguliert . Die Wände waren gegen 
Außenfeuchte nicht gesperrt, die Feuchte 
stieg in den Wänden bis zur Abtrocknungs-
ebene auf .

Heutige Nutzungsgewohnheiten führen 
dazu, dass Kellerräume zu Wohnnutzungen 
oder ähnlichen Nutzungen verändert wer-
den und einen höheren Wärmebedarf ha-
ben . Die Umnutzung solcher Kellerräume ist 
nur mit sehr hohem Aufwand herzustellen . 
Die Nutzung bedarf meist einer geregelten 

Die Kellerdecke

|| Denkmalbeschreibung
Das Gebäude ist teilunterkellert . 
Nur der rückwärtig an die Giebel-
wand grenzende Keller mit einem 
Kreuzgratgewölbe aus drei Jochen 
ist wegen seines Alters, seiner Sel-
tenheit und seiner Konstruktionsart 
von historischem Wert . Die Gewöl-
bedecken sollen unterseitig nicht 
durch Dämmmaterialien verändert 
werden . In den anderen Kellerräu-
men werden keine denkmalpflegeri-
schen Anforderungen gestellt .
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Die Eindichtung der vorhandenen verblei-
benden Fenster ist nach dem Einbringen ei-
ner Lehminnenschale zu überprüfen und ggf . 
durch Nachstopfen der Anschlussfuge von 
innen nachzudichten . 

Größere Risse der Hölzer sind mit Holz-
splinten zu schließen .

Abb. von oben nach unten
Ein Bienenschwarm hat sich  

im Fachwerk eingenistet,
 Falsche Konstruktion:  

Fugen mit Mörtel
 Richtige Konstruktion: 

Fugen mit Holz angearbeitet

Abb. linke Seite:
Falsche Konstruktion mit geschlossenen 
Fugen. Epoxidschaden

Abb. unten:
Richtige Konstruktion: Lehm schließt  
mit sichtbarer Fuge an das Holz an

|| Allgemeine Problematik
Die durch Fugen eindringende Luft und 
Feuchtigkeit sind zwei wichtige Themen im 
Bereich der Fachwerkkonstruktionen . Die 
extremste Beanspruchung ist die Schlag-
regenbeanspruchung . Das Wasser wird 
mit entsprechendem Winddruck durch die 
Fugen gedrückt und führt zu einer starken 
Durchfeuchtung der Einzelbauteile .

Die äußeren Fugen entlang der Baukon-
struktionselemente sollten keinesfalls mit 
Kunststoffen elastisch oder starr geschlos-
sen werden . An diesen Stellen ist die Kon-
struktion hinter der Fuge an seiner Abtrock-
nung gehindert und es kommt häufig gerade 
an diesen Stellen zu Schädlingsbefall .

Auch Epoxidharz ist zum Schließen von 
Fugen und Rissen und für den konstruktiven 
Ersatz im Außenbereich ungeeignet . Das 
Material lässt eingedrungene Feuchtigkeit 
nicht nach außen abtrocknen, statische Pro-
bleme sind vorprogrammiert .

Eine Innendämmung behindert grund-
sätzlich die Abtrocknung der Hölzer nach 
innen . Für Fachwerkgebäude kommt somit 
nur eine diffusionsoffene Wandkonstruktion 
in Frage . 

Wetterseiten sind daher, wenn sie nicht 
durch Nachbarbebauung geschützt sind, oft 
bereits mit Außenwandbekleidungen verse-
hen worden .

|| Bestand
Die Konstruktion eines Fachwerkhauses ist 
beweglich . Das Material Holz ist naturge-
mäß ein Material, das im Rahmen seiner 
Abtrocknung Risse bildet . Beim Holzfach-
werkgefüge unterscheidet man zwischen 
Fugen im Bereich der Holzanschlüsse und 
Holzverbindungen und Fugen in den Berei-
chen der Materialwechsel wie z . B . Holz zu 
Gefach, Holz zu Fenster und Holz zu Türen .

Die Ausführung im Bestand hat keinen In-
nenverputz der Außenwände, der diese Fu-
gen des Bereiches Holz zu Gefach von innen 
abdeckt .

Die Bearbeitung dieser Fuge ist in Teilbe-
reichen im Innern noch mit elastischem Ma-
terial wie Acryl oder Silikon geschlossen, in 
anderen Bereichen bereits mit Kalkmörtel 
nach- und angearbeitet worden .

|| Ertüchtigung
Im Außenbereich ist nur ein minimales Fu-
genbild zu erkennen, eine umfassende Sa-
nierung und Nachbearbeitung der Fugen ist 
kontinuierlich erfolgt . 

Durch eine Innendämmung mit Lehm 
wird die Abdichtung der Fugen gewährleis-
tet . Diese ist in der Tiefe der Fuge optimal 
mit Lehm zu schließen und im äußeren 
Bereich mit Kalkputz abzudichten . Lehm 
quillt, wenn Feuchtigkeit eindringt und gibt 
die Feuchtigkeit im Zug der Abtrocknung 
gleichmäßig ab . 

Fugen und bautechnische   
Besonderheiten im Fachwerkhaus 
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Bei dem Gebäude sind weitere Bauteil-
verbesserungen möglich und sinnvoll . Fens-
ter und Dach, die bereits erneuert wurden, 
weisen gegenüber einem Neubau noch 
erhöhte Verluste auf . Ein Ersatz der Fens-
ter gegen wärmeschutzverglaste Fenster 
mit denkmalgerechter Gestaltung und eine 
Dachsanierung von innen mit zusätzlichen 
Dämmlagen kann gut umgesetzt werden . 
Beides beseitigt zugleich optische Mängel 
des Denkmals . 

Bei kleineren Bauteilen wie Haustür, In-
nenwand und dem Treppenlauf zwischen be-

heiztem Erdgeschoss und unbeheiztem Keller 
wird ebenfalls eine Verbesserung empfohlen . 

Die Heiztechnik wurde bereits verbessert 
indem eine Gas-Brennwert-Heizung ein-
gebaut wurde . Damit entspricht die Heiz-
wärmeerzeugung bereits der Technik im 
Referenzhaus . Eine Erneuerung wäre weder 
sinnvoll noch wirtschaftlich . 

Bei diesem Gebäude kann mit geringfü-
gigen Investitionen in die Heiztechnik eine 
Einsparung von ca . 10 % erreicht werden, 
wenn die Leitungsdämmung doppelt so dick 
ausgeführt wird wie nach der EnEV gefor-

 Leitungsdämmung 

Bei einem Denkmal im Originalzustand ist 
ein hoher Energiebedarf zu erwarten . Ob-
wohl bei dem Gebäude Freiligrathstraße 22 
schon die Komponenten: 

energetisch verbessert wurden, weist das 
Gebäude weiterhin einen sehr hohen End-
energiebedarf (Erdgas und Strom) für Be-
heizung und Warmwasserbereitung auf . 
Auch der Primärenergiebedarf ist sehr 
hoch . 

Grafik 1 gibt den Vergleich des heutigen 
Gebäudes nach dem Rechengang der Ener-
gieeinsparverordnung mit einem EnEV-Re-
ferenzgebäude wieder . Das Referenzgebäu-
de weist die Standardeigenschaften eines 
Neubaus (Referenzgebäude) nach der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) auf .

Die großen Bauteile Außenwände und 
Kellerdecke sind noch im Originalzustand . 
Auch kleinere Bauteile weisen sehr schlech-
te Dämmeigenschaften auf, sie entsprechen 
noch nicht dem gesetzlichen Mindestwär-
meschutz, der für gesundes Wohnen un-
ter behaglichen Bedingungen erforderlich 
wäre .

Die Grafik 2 gibt die heutige Verteilung 
der Bauteil-Energieverluste wieder und 
vergleicht mit den Eigenschaften des EnEV-
Referenzgebäudes . 

Es wird deutlich, dass die Außenbauteile 
im Mittel dreifach höhere Energieverluste 
verursachen als die Bauteile des Referenz-
gebäudes nach der Energieeinsparverord-
nung . Da die Außenwände sogar sechsfach 
höhere Verluste verursachen, ist deren Sa-
nierung die vorrangig empfohlene Energie-
sparmaßnahme .

·  Wohnraum-Fenster in den 1970er und 
1980er Jahren

·  Dachbauteile im Jahr 2002 
·  Heizung im Jahr 2009 

Sanierungsmöglichkeiten am Beispiel 
eines Massivhauses mit Stuckfassade

 1    Energiebedarf in Kilowattstunden pro Jahr 

 2    Wärmeverluste der Bauteilgruppen in Kilowattstunden pro Jahr 

End-
energiebedarf

Primär-
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 3    Endenergiebedarf in Kilowattstunden pro Jahr 

 4    Primärenergiebedarf in Kilowattstunden pro Jahr 

dert, und wenn der hydraulische Abgleich 
der Heizungsanlage durchgeführt wird . 

Gerade im Denkmal sollten Haustechnik-
Maßnahmen so hochwertig ausgeführt wer-
den wie möglich, da Sie den Dankmalstatus 
nicht berühren . 

Grafik 3 zeigt den Endenergiebedarf nach 
Durchführung der oben beschriebenen 
Bauteilmaßnahmen und nach zusätzlichen 
Maßnahmen an der Heiztechnik . 

Bei diesem Denkmal können die Ener-
giekosten durch Verbesserungen am Wär-
meschutz der Bauteile und Maßnahmen an 
der bestehenden Heiztechnik um 6 .850 € 
gesenkt werden . Basis sind Gas- und Strom-
kosten des Jahres 2012 . Dies wäre erreichbar 
durch Investitionen von ca . 127 .500 € . Da-
von entfallen 114 .000 € auf reine Energie-
sparmaßnahmen . Der Rest entfällt auf Maß-
nahmen, die bei einer hochwertigen Nutzung 
ohnehin erforderlich wären, wie eine raum-
seitige Oberflächensanierung an den Außen-
wänden und Ersatz der Aluminium-Haustür . 

Der Wissensaustausch zwischen Energie-
beratern und Denkmalpflege verlief beim 
Detmolder Modellprojekt mit großem Er-
folg . Für beide Denkmale wurden Maßnah-
men gefunden, die mit wirtschaftlich dar-
stellbaren Maßnahmen einen großen Anteil 
an Heiz-, End- und Primärenergie einsparen 
und zugleich den Erhalt der Denkmale mit 
ihrem individuellen Denkmalwert sichern . 

Eine wesentliche Verringerung des Pri-
märenergiebedarfs ist erreicht worden 
durch die Verbesserung der Dämmwirkung 
und die Optimierung der Heiztechnik . Da 
in allen bisherigen Varianten Erdgas als 
Brennstoff eingesetzt wurde, senkt sich der 
Primärenergiebedarf im selben Maße wie 
der Gasverbrauch . 

 Weitere große Einsparungen sind mög-
lich, wenn erneuerbare Energien zur Wär-

meerzeugung eingesetzt werden . Im Det-
molder Stadtgebiet steht Fernwärme der 
Stadtwerke Detmold zur Verfügung . Diese 
wird überwiegend aus erneuerbaren Brenn-
stoffen Biogas und Holz sowie aus Kraft-
Wärmekopplung erzeugt . 

Grafik 4 zeigt, wie durch den Einsatz von 
Detmolder Fernwärme der Primärenergie-
bedarf des Denkmales in der Freiligrath-
straße 22 auf ein Minimum gesenkt werden 
kann . Bei diesem Gebäude, bei dem gute 
Einsparpotentiale durch die verbesserte 
Dämmung erreicht werden konnten, ist der 
Fernwärmeanschluss eine Option, sobald 
die neue Heiztechnik ersetzt werden muss . 
Das primärenergetische Einsparpotential 
liegt bei 94 % . Das entspricht einer Redu-
zierung der Emissionen um Faktor 20! 

Der Endenergiebedarf und damit auch 
die Heizkosten bleiben beim Denkmal zwar 
deutlich höher als bei einem neu gebauten 
Passivhaus, aber das Ziel den historisch 
wertvollen Gebäudebestand möglichst kli-
maneutral zu beheizen, kann mit solchen 
intelligenten und behutsamen Lösungen 
auch im Denkmal weitestgehend realisiert 
werden .
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geklebt und raumseitig verputzt . Hier ist es 
wichtig, dass ausschließlich Systemkompo-
nenten ein- und desselben Herstellers ver-
wendet werden .

Grundsätzlich sollte eine Innendämmung 
nicht ohne fachliche Beratung geplant und 
ausgeführt werden . Folgende Besonder-
heiten sind u . a . zu beachten: Treppen an 
Außenwänden, Deckenanschlüsse, einbin-
dende Innenwände, Fensterbänke, haus-
technische Leitungen und Befestigungen . 
Die Innendämmung ist auch in den Fenster-
leibungen mit mindestens 2 cm starkem mi-
neralischen Plattendämmstoff auszuführen . 

außen innen

|| Bestand
Das Gebäude weist zwei Arten von Außen-
wänden auf . Wesentlicher Bestandteil ist 
Bruchstein . Das Kellergeschoss und das 
Erdgeschoss bestehen aus Natursteinen 
(überwiegend regionaltypischer Muschel-
kalkstein), beidseitig verputzt . Im Keller- 
und Erdgeschoss betragen die Wandstär-
ken über 60 cm, im Kellergeschoss ist der 
Innenputz entfernt . Es handelt sich um ein 
Natursteinmauerwerk mit einer inneren und 
äußeren Steinschale und einem mit Natur-
stein und Mörtel gefüllten Zwischenraum . 
Im Obergeschoss ist eine zweischalige 
Wand mit Luftschicht aus Vollmauerziegel 
beidseitig verputzt (Wandaufbau: außen 
tragendes Mauerwerk aus 25 cm Vollziegel, 
6 cm Luftschicht, 6 cm Vollziegel) .

An den Wänden des Kellermauerwerkes 
ist keine Horizontalabdichtung/Horizontal-
sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in 
den Wänden vorhanden . Dieser Umstand ist 
zu berücksichtigen, um nachträgliche Schä-
den zu vermeiden . Hier ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine nachträgliche Abdichtung 
oder andere konstruktive Lösungen mög-
lich wären .

Eine Abdichtung der Kelleraußenwand 
zum bestehenden Erdreich ist ebenfalls 
nicht vorhanden . Durch den natürlichen 
hohen Feuchteeintrag ist die zurzeit hoch-
wertige beheizte Nutzung der Kellerräume 
nicht sinnvoll . Auf Grund der guten Wärme-
leitfähigkeit des Bruchsteinmauerwerkes 
geht sehr viel Wärme durch die Außenwand 
verloren . Messungen an der Außenwand 
waren nicht möglich . Weder die Wärme-
leitfähigkeit des Bruchsteins noch die An-
teile von Luftporen und Mörtelanteilen kön-
nen exakt bestimmt werden . 

 || Ertüchtigung
Der Anteil der Außenwände an den Trans-
missionswärmeverlusten beträgt auf Grund 
der Flächengröße und geringen Dämm-
eigenschaften gut 50 % . 

Als Sanierungsvorschlag wird eine  In-
nendämmung der Außenwände mit mine-
ralischen Plattendämmstoff (Wärmeleitfä-
higkeit 0,042 W/mK) gewählt . Die Platten 
werden vollflächig mit Mörtel an die Wände 

Die Außenwand

|| Denkmalbeschreibung
Die Anordnung und Proportionie-
rung der Fensteröffnungen, die 
feine Modellierung der Fensterrah-
men mit ihren Sohlbänken und den 
von Schmuckkonsolen getragenen 
Verdachungen mit Palmettenfries  
(s . Fotos) und die Gesimsabfolge 
unter dem Dachansatz sind die 
charakterbestimmenden Merkmale 
der Fassade . Eine Veränderung die-
ser Merkmale ist denkmalrechtlich 
nicht erlaubnisfähig . Insofern ist 
eine Außendämmung ausgeschlos-
sen . Bei den heute geforderten 
Dämmstoffstärken würden nicht nur 
die Schmuckdetails verloren gehen, 
sondern auch die Umrisskonturen 
sehr verändert . Weil das Traufge-
sims rund um das Gebäude geführt 
ist, wäre eine Außendämmung der 
Rückseite (Südseite) in diesem Fall 
ebenfalls auszuschließen .
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|| Ertüchtigung
Alle vorhandenen Fenster werden als Holz-
fenster nach dem historischen Vorbild aus-
getauscht . 

Die Dämmeigenschaften der Fenster ver-
bessern sich durch geringe Holzanteile und 
Sprossenanzahl, Wahl der Verglasung und 
des Materials der Abstandshalter zwischen 
den Glasscheiben . Bei hochdämmender 
Verglasung kann der Sonnenenergiegewinn 
durch die Glasscheiben stark sinken . Des-
halb kann z . B . bei Südfenstern eine 2-fache 
Wärmeschutzverglasung energie effizienter 
sein als eine 3-fache Wärmeschutzver-
glasung . Gewählt wird eine Profilstärke 
von 68  mm, 2-fach Verglasung mit einem 
U-Wert von 1,1 W/(m²K) .

Die vorhandene Hauseingangstür wird 
durch eine Holztür mit Glasausschnitt aus-
getauscht .
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|| Denkmalbeschreibung
Langfristiges denkmalpflegerisches 
Ziel ist die Wiederherstellung der 
bauzeitlichen Fensteraufteilung und 
Profilierung, die durch ein histori-
sches Foto belegt ist . Ursprünglich 
bestanden die hochrechteckigen 
Fenster aus zwei Drehflügeln mit 
je einer Quersprosse und einem 
feststehenden Oberlicht mit mitti-
ger Stulpteilung und profiliertem 
Kämper . Die Fenster waren aus Holz 
gefertigt und nach außen zu öffnen . 
Neue Fenster sollten in der oben be-
schriebenen Aufteilung und Profilie-
rung aus Holz mit schlanken Profilen 
und Isolierverglasung hergestellt 
werden . Die Fensterflügel dürfen, 
wie regional heute üblich, nach in-
nen aufschlagen . Dies erfordert ei-
nen konstruktiven Holzwetterschen-
kel am unteren Flügelrahmen . 

Die historisch getreuere Varian-
te wäre mit einem Kastenfenster 
zu arbeiten . Sie bringt zusätzliche 
Dämmwertvorteile, die Kosten sind 
jedoch etwa 270 % höher als die 
von Isolierglasfenstern und werden 
daher als Variante nicht weiter be-
handelt . Ein Isolierglasfenster mit 
Dreifachverglasung und historisch 
schmalen Ansichtsbreiten kann heu-

|| Bestand
Im Bestand sind mehrheitlich isolierver-
glaste Holz- und Kunststofffenster einge-
baut . Alte Kastenfenster sind nur noch 
vereinzelt vorhanden . Die Fenster sind wie 
in der Entstehungszeit häufig zweiflüglig 
und aufgrund der Höhe mit Oberlicht aus-
geführt . Typisch für den Gebäudetyp ist der 
Einbau der Fenster, welche auf der Innen-
seite des Fenstergewändes eingesetzt sind . 
Bei einzelnen Gebäuden sind Rollläden mit 
Gurtwickler vorhanden .

Die vorhandene Hauseingangstür ist eine 
ungedämmte Glastür im Aluminiumrahmen .

 

te von spezialisierten Betrieben ge-
fertigt werden, auch mit schlanken 
Quersprossen . Auch dieses Fenster 
kann, wenn die Notwendigkeit be-
gründet wird, denkmalrechtlich er-
laubt werden .

Die bauzeitliche Hausein-
gangstür ist verloren . Ein Foto-
dokument oder eine  historische 
Zeichnung liegen nicht vor .  
Die jetzige Alurahmentür mit groß-
flächiger Verglasung entspricht 
nicht dem Charakter des Baudenk-
mals . Eine neue Hauseingangstür 
sollte in zeittypischer Konstruk-
tionsweise aus Holz mit dunklerem 
Anstrich unter Beibehaltung der 
Symmetrie und mit Glasoberlicht 
neu hergestellt werden . Die Tür-
flügel könnten entweder als Holz-
rahmentür mit Isolierverglasung 
oder aus Holzverbundplatten in ge-
schlossener Form je nach Wunsch 
des Eigentümers hergestellt wer-
den . 

Die Fenster und Türen
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Abb. rechte Seite von links nach rechts:
erste Dämmlage zwischen den Sparren,

zweite Dämmlage unter den Sparren,
feuchtevariable Dampfbremsbahn

 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung

mineralischer Faserdämmstoff, 
d = 22 cm
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|| Bestand
In die Dachschrägen wurden bereits 10 cm 
Mineralfaserdämmung (WLG 0,035) einge-
bracht . 

Die oberste Geschossdecke ist eine Holz-
balkendecke mit Lehmeinschub verputzt, 
oberseitig ist ein Holzdielenboden vorhan-
den . Die diffusionsoffene Unterspannbahn 
wurde bei der Neueindeckung 2001 über 
den Sparren verlegt und kann weiter ge-
nutzt werden . Die unterseitigen Bekleidun-
gen von Dach und oberster Geschossdecke 
sind unansehnlich, rissig und uneben . 

 
|| Ertüchtigung
Wegen der optischen Mängel erfolgt bei den 
schrägen Dachflächen eine Demontage der 
raumseitigen Bekleidungen bis unter die 
Dachhaut . Bei der obersten Geschossdecke 
sind die Deckenbalken freizulegen . Die dif-
fusionsoffene Unterspannbahn wurde bei 
der Neueindeckung 2001 über den Sparren 
verlegt und kann weiter genutzt werden .

Die vorhandenen Sparren haben eine 
Stärke von 16 cm und werden durch eine 
Aufdoppelung von 6 cm im Querschnitt 
erweitert . Ein mineralischer Faserdämm-
stoff d = 22 cm (WLG 0,040) wird einge-
baut und unterseitig mit Luftdichtigkeits-
bahn, Lattung und Gipskarton bekleidet . 

Das Dach

|| Denkmalbeschreibung
Das in differenzierten Proportionen 
und mit zweifachem Zahnschnitt 
fein profilierte Traufgesims ist in 
hohem Maße prägend für den Über-
gang von der Außenwand zum Dach . 
Jede Veränderung würde diese qua-
litätvolle Gestaltung verschlechtern . 
Bei der Erneuerung der Dachde-
ckung 2001 sind anstelle der ein-
fachen bauzeitlichen Lat tung eine 
neue dickere und eine zusätzliche 
Konterlattung aufgebracht worden . 
Dadurch ist die Dachhaut bereits um 
ca . 3 cm ange hoben worden . Dies ist 
eine gerade noch akzeptable Verän-
derung, die sich dem Betrachter vom 
Straßenraum aus nicht erschließt . 
Demzufolge ist eine Veränderung 
durch eine Aufsparrendämmung bei 
diesem Gebäude ausgeschlossen . 
Die Dachunterseite im Inneren hat 
keinen Anteil an Denkmalwert . Inso-
fern werden hier keine denkmalpfle-
gerischen Anforderungen gestellt . 
Die oberste Decke befindet sich im 
Inneren . Maßnahmen daran werden 
nicht an den Außenflächen sichtbar . 
Auch hier werden hier keine denk-
malpflegerischen Anforderungen 
gestellt .
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 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert in W/(m²K) 
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|| Ertüchtigung
In den vorhandenen Hohlraum ist der Ein-
bau von Zellulose-Dämmstoff d = 15 cm 
(WLG 0,040) geplant .

|| Bestand
Bei der Kellerdecke handelt es sich um eine 
Gewölbedecke aus Ziegelmauerwerk . Ober-
halb ist eine Holzbalkendecke mit Holzdie-
len ausgelegt . Der Hohlraum zwischen der 
Gewölbedecke und dem Fußbodenbelag 
beträgt im Mittel 15 cm .

 

Die Kellerdecke
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 Technischer Aufbau 

 = Bestand
 = Ertüchtigung

Kellergeschoss
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|| Denkmalbeschreibung
Die Kellerdecke befindet sich im In-
neren . Maßnahmen daran werden 
nicht an den Außenflächen sichtbar . 
Insofern werden hier keine denk-
malpflegerischen Anforderungen 
gestellt .

Die Grafik gibt die U-Werte der Bauteile 
wieder, für die eine Verbesserung 

vorgeschlagen wird, jeweils vor und 
nach Sanierung. Der U-Wert ist ein Maß 
für den Wärmeverlust eines Bauteils. Je 
größer der U-Wert, desto schlechter ist 

das Bauteil. 
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|| Beheizte Nutzung
Am Gebäude Freiligrathstraße 22 in Det-
mold kann beispielhaft abgelesen werden, 
wie der Energieverbrauch der Immobilie 
durch die wirtschaftliche Raumausnutzung 
beeinflusst wird .

Ein Dachgeschossausbau (3), ein nach-
träglich angebauter Erker (2) und ein 
nach  träglich zum beheizten Wohnraum 
um genutzter Erker stellten zusätzlichen 
Wohnraum her . Dabei waren die Dämm-
eigenschaften der Umfassungsflächen der 

Spitzboden (4) oberhalb der Kehlbalkende-
cke . Dadurch wurden das beheizte Volumen 
und die Hüllfläche des Gebäudes vergrö-
ßert . Gegenüber einer Dämmung der Kehl-
balkendecke blieb ein höherer Energiever-
brauch bestehen als erforderlich, ohne dass 
nutzbarer Raum entstanden wäre .

Die Vollbeheizung des Kellers (5) seit 
dem Jahr 2011 durch den Einbau von Heiz-
körpern und einer Lüftungsanlage stellt 
die maximale Ausnutzung des Gebäudes 
her . Der Keller besteht ausschließlich aus 

hinzugewonnenen  Räume schlechter, als 
die des ursprünglichen Massivbaus (1) . Die 
Erker weisen mit jeweils fünf wärmeab-
gebenden Außenflächen, bezogen auf den 
Quadratmeter gewonnene Wohnfläche, sehr 
hohe Energieverluste und sehr hohe Kosten 
für nachträgliche Dämmung und Fensterer-
satz auf . 

Die Neudeckung des Daches im Jahr 2001 
mit Einbau einer Zwischensparrendäm-
mung wurde über dem gesamten Dach aus-
geführt, also auch im bislang unbeheizten 

E · Gebäudetechnik
Wie kommt die Wärme ins Gebäude? 

 Beheizte Nutzung zur Erbauungszeit  Entwicklung der beheizten Nutzung 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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schweren Materialien, die Wärme ungehin-
dert abgeben . Die Wände saugen ständig 
Feuchtigkeit von außen nach, so dass der 
Keller zur Trockenhaltung auch im Sommer 
eine Wärmezufuhr benötigt . Diese dauern-
de Trocknung ist energieintensiv . Dasselbe 
gilt für elektrisch betriebene Lüftungstech-
nik, die zur Abfuhr der Feuchte betrieben 
wird .

Allein durch eine Herausnahme einzelner 
nachrangiger Bereiche aus der Beheizung 
lässt sich einiges an Energie einsparen . Bei 
der Kellerbeheizung sind dies fünfzehn Pro-
zent, beim ungenutzten Spitzboden weitere 
zwei Prozent, beim Erker im Obergeschoss 
mit nur etwa drei Quadratmetern Nutzflä-
che nochmals zwei Prozent . 

Die Beschränkung der beheizten Nut-
zung eines Denkmals auf die Bereiche, de-
ren Hüllflächen bereits gute Eigenschaften 
aufweisen, oder deren Verbesserung leicht 
möglich ist, kann den Energieverbrauch 
und auch Sanierungskosten wesentlich ver-
ringern . 

Die Sanierungsvorschläge gehen von ei-
nem sinnvoll zu beheizenden Volumen aus, 
ohne Kellergeschoss und Spitzboden, je-
doch inklusive Erkern und Treppenhaus .  

 Variante 2: sinnvoll beheiztes Volumen 

 Energiebedarf Q  [kWh/a] E

– 15 % – 17 % – 19 %

121.500 103.500 100.500 98.400

Ist-Zustand 
2012 

Variante 3: 
Keller, Erker,
Spitzboden 
unbeheizt

Variante 2: 
Keller, 
Spitzboden 
unbeheizt 

Variante 1: 
Keller 
unbeheizt 
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Wärmetauscher

Heizungsvorlauf

Gas

|| Brennwertkessel
Das untersuchte Massivgebäude wird durch 
einen Brennwertkessel beheizt . Ein Brenn-
wertkessel hat einen zusätzlichen Wärme-
tauscher . Der abgekühlte Rücklauf aus den 
Heizkörpern wird über einen zu sätzlichen ge-
schlossenen Wärmetauscher durch das heiße 
Abgas geführt und vor gewärmt . Die Wärme 
aus dem Abgas wird zurück gewonnen (s . u .) . 

Die Abgastemperaturen sind niedriger, 
der im Abgas enthaltene Wasserdampf kon-
densiert . Die im Abgas enthaltene latente 
Wärme wird genutzt . Das Heizungswas-

ser ist schon vorgewärmt wenn es in den 
Wärmetauscher des Brenners kommt . 

Da das Abgas geringere Temperaturen 
hat, kann es im Schornstein zu weiterem 
Kondensat kommen . Ein vorhandener 
Schornstein muss deshalb verrohrt werden . 
Alternativ kann die Heizung unter dem 
Dach angeordnet werden . Dann ist nur ein 
kurzes und kostengünstigeres Abgasrohr 
erforderlich .

Quelle: EnergieAgentur .NRW, grafische Bearbeitung: M . Emrich

 Brennwertkessel 

Abgas
50 – 60 °C

Heizungs-
rücklauf

Abgas

Luft
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  106 %

  111 %

  100 %
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bis zur Kondensation 

nutzbar gemacht wird

Abstrahlungs- 
und Betriebs 
bereitschafts-

verluste

Abgasverluste 5 %

1 %

Es gibt sehr viele verschiedene Heizungs-
systeme mit Vor- und Nachteilen . In den 
Beispielgebäuden kommen die im Folgen-
den beschriebenen Systeme vor . 

|| Niedertemperaturkessel
Im Fachwerkgebäude „Krumme Straße 20“ 
ist ein 23 Jahre alter Gas-Niedertemperatur-
kessel installiert (s . Grafik unten) .

Heizungsbeispiele

Quelle: EnergieAgentur .NRW, grafische Bearbeitung: M . Emrich
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Mehr Platz
Sie benötigen weder Tank noch Schornstein 
und sparen damit wertvollen Wohnraum 
ein . Vorhandene Schornsteine werden nicht 
mehr benötigt und können zum Verlegen 
neuer Leitungen z . B . für eine getrennte 
Verbrauchsabrechnung von Wohnungen ge-
nutzt werden .

Wartungsarm
Die komplette Wartung für die Kesselanlage 
entfällt . 

||  Ist ein Anschluss an Fernwärme  
für Ihr Haus möglich?

Das Fernwärmenetz der Stadt Detmold wird 
ständig weiter ausgebaut . Eine Liste der 
Straßen (Stand 2012), die schon mit Fern-
wärme ausgestattet sind finden Sie auf der 
folgenden Seite .

Fernwärmeübergabestation

||  Detmolder Fernwärme  
schont das Klima 

Fernwärme liefert über Rohre die in grö-
ßeren Anlagen erzeugte Wärme direkt ins 
Haus . Dort wird sie an die hauseigene Ver-
teilstation inklusive Warmwasserspeicher 
übergeben .

Über 60 % der Fernwärmeerzeugung in 
Detmold erfolgt auf regenerativer Basis 
durch den Einsatz von Holz in Heiz- bzw . 
Heizkraft-Werken . In den hochmodernen 
Anlagen werden Hackschnitzel aus der 
Landschaftspflege, Kronenholz, Reste aus 
Sägewerken sowie Althölzer verfeuert . 

Außerdem erfolgt ca . 20 % der Erzeugung 
in größeren, so genannten Blockheizkraft-
werken (BHKW) . Sie produzieren aus Erd-
gas oder auch aus dem erneuerbaren Ener-
gieträger Biogas gleichzeitig Strom und 
Wärme . Dieser Prozess wird Kraft-Wärme-
Kopplung genannt . 

Im Unterschied zu herkömmlichen Kraft-
werken wird bei einem BHKW auch die bei 
der Stromerzeugung anfallende Abwärme 
genutzt . Dadurch werden Wirkungsgrade 
von über 90 % erreicht . Das macht diese 
Anlagen so umweltfreundlich . Sie benöti-
gen dadurch ca . 40 % weniger an Primär-
energie, um die gleiche Strommenge zu 
erzeugen wie herkömmliche Kraftwerke . 
Der Ausstoß des klimaschädlichen CO₂ re-
duziert sich sogar um bis zu 75 % . Weil Det-
molder Fernwärme so umweltschonend ist, 

||  Vorteile einer ökologisch  
hocheffizienten Wärmeversorgung 

Geringe Investitionskosten
Sie benötigen keine eigene (neue) Erd-
gas- oder Ölheizung . Ein Neuanschluss inkl . 
Übergabestation ist zudem  günstiger als 
eine herkömmliche Heizungsanlage .

Geringere Prämien
Die Versicherungsprämien für den Hausrat 
fallen meist wesentlich günstiger aus . Auch 
Genehmigungsverfahren und Gebühren für 
die Anlage entfallen .

lassen sich die Stadtwerke das regelmäßig 
zertifizieren . 

Durch die Nutzung von Fernwärme ent-
fällt die konventionelle Heizanlage . Die 
Stadtwerke übernehmen mit ihren größ-
tenteils regenerativ befeuerten Anlagen 
die Wärmeerzeugung . Parallel wird nicht 
nur Wärme, sondern auch Strom erzeugt . 
Der Strom wird in das Detmolder Stromnetz 
eingespeist . Dadurch müssen Kohle- und 
Atomkraftwerke weniger Strom erzeugen 
und es entfallen die Leitungsverluste, die 
beim Transport von Strom bis nach Detmold 
entstehen würden . 

Detmolder Fernwärme  
aus regenerativen Energien

 Zusammensetzung Detmolder Fernwärme 

50 % regenerative Wärme 
aus dem Biomasse-Industrie-
Heizkraftwerk (Kraft-Wärme-
Kopplung)

25 % Wärme aus Groß-
Blockheizkraftwerken 

(Kraft-Wärme-Kopplung)

10 % regenerative Wärme 
aus der Holzhackschnitzel-

Kesselanlage

15 % konventionelle Wärme 
aus Spitzenlastkesseln
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Hier können Sie bereits  
Fernwärme beziehen: 

55er Straße
Adenauerstraße
Alter Weg
Am Anger
Am Kronenplatz
Am Ostbahnhof
Arminstraße
Benekestraße
Bismarckstraße
Braunenbrucher Weg
Ecclesia Straße
Eichendorffweg
Emilienstraße
Falkenkrugstraße
Friedrich-Richter-Straße
Fritz-Reuter-Straße
Gebiet „Dresdener Straße“
Gebiet „Hohenloh“
Georg-Weerth-Straße
Gerichtsstraße
Grabbestraße
Gustav-Friedrich-Weg
Hasselter Platz
Hornoldendorfer Straße teilweise
Humboldstraße
Im Lindenort
Krohnstraße
Lange Straße
Martin-Luther-Straße
Moltkestraße

Mühlenstraße
Palaisstraße
Paulinenstraße
Röntgenstraße
Rosental
Saganer Straße
Schülerstraße
Siegfriedstraße
Sinalcostraße
Sofienstraße
Sprottauer Straße
Südholzstraße
Thusneldastraße
Volkhausenstraße
Wiesenstraße
Willi-Hofmann-Straße
Wittekindstraße

Diese Straßen werden bald folgen: 
Bachstraße teilweise
Bruchgarten
Freyastraße
Gartenstraße
Georgstraße teilweise
Goethestraße
Leopoldstraße
Odermisser Straße teilweise
Richthofenstraße teilweise
Robert-Koch-Straße teilweise
Seminarstraße
Wall
Wehrenhagenstraße 

Wie erfolgt die Umstellung  
auf Fernwärme?

Wann
Der günstigste Termin ist der ohnehin fälli-
ge Austausch der vorhandenen Heizung; sei 
es, dass sie defekt ist, sei es, dass die ge-
setzlich vorgeschriebenen Grenzwerte nicht 
mehr eingehalten werden, sei es, dass das 
Gebäude insgesamt energetisch ertüchtigt 
werden soll .

Information und Beratung
Die Stadtwerke Detmold beraten bei der 
Umstellung, bei Anträgen und der Auswahl 

„zertifizierter Handwerker“ für den Einbau 
der Fernwärmestation . Auch zu möglichen 
Fördermitteln und Zuschüssen können die 
Stadtwerke Auskunft geben . Der Fernwär-
me-Anschluss-Vertrag wird mit den Stadt-
werken Detmold abgeschlossen .

Bauzeit
Die Verlegung eines Fernwärme-Anschlus-
ses ist vergleichbar mit der Verlegung eines 
Gas-Anschlusses und dauert etwa 2 – 4Tage . 
Die Installation und der Anschluss der 
Übergabestation an das hauseigene Hei-
zungssystem nehmen etwa 4 – 5 Tage in 
Anspruch .

Platzbedarf
Die Stellfläche für eine Anlage mit 30 kW 
Anschlussleistung und 180-Liter-Warmwas-
ser-Speicher beträgt maximal 1 m² . Der alte 
Schornstein ist nicht mehr erforderlich .

Kosten
Die Kosten für die Umstellung auf Fernwär-
me liegen zwischen 6 .500 und 10 .000 € . 
Auch die Verbrauchskosten sind niedrig 
und vergleichbar mit denen einer moder-
nen Erdgas-Brennwertheizung . 

Beratung und Information 
zu Fernwärme gibt es bei 
Stadtwerke Detmold 
Am Gelskamp 10
32758 Detmold
Tel . 05231 607-0
www .stadtwerke-detmold .de 
→ Wärme .

Blockheizkraftwerke mit Kraft-
Wärme-Kopplung liefern Strom 
und Wärme für die Haushalte
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Blower-Door Test im Bestandsgebäude

Ursachen für Feuchtigkeit im Gebäude 

Der Erhalt von Bausubstanz ist ein ständiger 
Kampf mit dem Wasser . Von der Außenseite 
gefährden Niederschläge die Fassade, von 
der Innenseite kann Luftfeuchte zu Schäden 
führen . Eine völlig wasser- und dampfdich-
te Konstruktion ist dabei ebenso schadens-
trächtig wie ein völlig dampfdurchlässiges 
Bauwerk mit vielen Fugen . Eine Schlüssel-
eigenschaft zur Schadensvermeidung ist die 
Trocknungsreserve einer Konstruktion . Ge-
meint ist damit ein Konstruktionsaufbau, der 
sicherstellt, dass wesentlich mehr Feuchtig-
keit über die Bauteiloberflächen abtrocknen 
kann als flüssiges und dampfförmiges Was-
ser in die Konstruktion hineingelangt . 

Luft kann umso mehr Feuchtigkeit auf-
nehmen, je wärmer sie ist . Kühlt Luft unter 
den so genannten Taupunkt ab, wird Was-
serdampf zu Wassertropfen .

Eine gedämmte Konstruktion ist im Win-
ter innen warm und außen kalt . Wenn die 
Abkühlung feuchter Luft bis zum Taupunkt 
innerhalb eines Bauteiles geschieht, wird 
es dort nass . Solches Tauwasser kann zu 
Pilzbefall, bei Holz sogar zu Fäulnis führen .

Der Feuchtetransport aus beheizten Räu-
men nach außen geschieht über zwei Wege: 
·  als Wanderung von Gasmolekülen durch 

den Konstruktionsaufbau hindurch . Diesen 
Vorgang nennt man Dampfdiffusion .

·  mit der Luft durch Bauteilfugen und -ritzen . 
Diesen Vorgang nennt man Wasserdampf-
Konvektion . 

Feuchtetransport durch Diffusion ge-
schieht sehr langsam und kontinuierlich 
durch geschlossene Bauteilflächen hin-
durch . Um Schäden durch Diffusion zu ver-
hindern sind alle Schichten eines Bauteil-
aufbaus so zu wählen, dass eindringende 
Feuchtigkeit wieder verdunsten kann und 
sich nirgends im Bauteilquerschnitt ansam-
melt . Für eine gewählte Konstruktion muss 
der Verlauf von Temperatur und Feuchte 
durch einen Bauphysiker berechnet werden . 

Dampfbremsbahnen mit einem feuchteva-
riablen Diffusionswiderstand sind im Winter 
fast diffusionsdicht, im Sommer ist deren 
Diffusionswiderstand geringer . Feuchte 
kann dann in beide Richtungen aus der Kon-
struktion rücktrocknen . Bei vielen schwieri-
gen Konstruktionen kann damit eine große 
Trocknungsreserve erreicht werden . 

Feuchtetransport durch Konvektion ge-
schieht schnell und umfangreich . Strömt 
die feuchtwarme Raumluft durch Undich-
tigkeiten, gibt sie die in der Luft enthaltene 
Feuchte als Tauwasser in der Konstruktion 
ab . Schon kleinste Löcher oder undichte 
Anschlüsse in der luftdichtenden Bauteil-
schicht können zu großen Feuchtansamm-
lungen führen und große Bauschäden 
verursachen . Die Ausführung dichtender 
Schichten muss deshalb sorgfältig geplant 
und überprüft werden . 

Wie viel Luft durch Undichtigkeiten der 
Außenbauteile entweicht, kann mit einem 

Blower-Door Test festgestellt werden . Dazu 
wird ein Gebläse in die Tür eingebaut . Das 
Gebläse stellt einen vorgegebenen Druck-
unterschied zwischen innen und außen her 
und misst das nachströmende Luftvolumen . 
Undichte Stellen können geortet und besei-
tigt werden .

Unnötig großer Luftaustausch kostet 
nicht nur zusätzliche Heizenergie . Eine gute 
Luft- und Winddichtigkeit leistet zudem 
einen wichtigen Beitrag zur Behaglichkeit 
von Gebäuden, indem sie Effekte wie Zug-
luft, flackernde Kerzen, trockene Raumluft 
und Fußkälte vermeiden .

3. Feuchtetransport
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außen      innen

außen      innen

|| Wasserdampfkonvektion
Luftströmungen von warm nach kalt führen 
zu Tauwasserbildung an kühleren Oberflä-
chen bei nicht abgedichteten oder undich-
ten Fugen . Über diese Luftströmung können 
große Mengen an Wasser in die Konstruk-
tion eingetragen werden . Luftströmungen 
von kalt nach warm führen zu keiner Tau-
wasserbildung in der Konstruktion, jedoch 
zu unerwünschten Zuglufterscheinungen . 
Luftdurchlässige Fugen müssen deshalb 
vermieden werden .

|| Wasserdampfdiffusion
Diese findet aufgrund eines unterschied-
lichen Wasserdampfteildrucks statt, der 
durch ein Differenzklima zwischen innen 
und außen angetrieben wird . Dieser Vor-
gang ist auch abhängig vom Wasserdampf-
diffusionswiderstand der Materialien 
(  -Wert, DIN 4108) und dessen Dicke . Diffu-
sionsvorgänge sind im Vergleich zu Konvek-
tionsvorgängen wesentliche träger und die 
Feuchtemengen sind geringer . Dies darf 
aber nicht zu langfristigen Erhöhungen der 
Materialfeuchte führen . 

Einwirkung von Wasserdampf  
von der Raumseite

Quelle: Ift Rosenheim, 2007

Quelle: Ift Rosenheim, 2007

|| Schlagregen
Wassertropfen werden durch Winddruck 
und Luftströmung durch offene Fugen, z . B . 
hinterlüftete Fassadenverkleidung, ange-
trieben . Das Wasser muss durch konstruk-
tive Maßnahmen definiert aus dem Bauteil 
abgeleitet werden .

|| Kapillarzug
Über Kapillarzug wird Wasser ohne äußere 
Einwirkung (Winddruck) in die Konstruk-
tion eingetragen, z . B . ein stumpfer Stoß 
zweier Bauteile (schmale Fuge) . Kapillarfu-
gen müssen deshalb im Außenbereich ver-
mieden werden .

außen      innen

außen      innen

Einwirkung von Niederschlag  
auf der Außenseite 

Quelle: Ift Rosenheim, 2007

Quelle: Ift Rosenheim, 2007
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Warm soll es sein und behaglich im Winter . Heute ist die Zentralheizung mit Heizkörpern 
Standard – meist unter den Fenstern, in historischen Gebäuden manchmal auch an den 
Innenwänden . Heizkörper-Thermostatventile sollen die gewünschte Raumtemperatur 
 sicherstellen . Folgendes ist zu beachten:

•  Heizkörper müssen ihre Wärme abgeben können. 
Sie dürfen nicht hinter dem Sofa oder der bodenlangen Gardine versteckt werden .

•  Das Heizkörperventil regelt die Raumtemperatur.  
Wird es mit der Gardine abgedeckt, fühlt es die Wärme und verringert die Wärme zufuhr . 
Lässt sich das Problem nicht anders lösen, kann man einen Fernfühler an einer frei 
zugänglichen Stelle anbringen, damit die Heizung genug Wärme liefern kann .

•  Gluckert der Heizkörper, ist Luft in der Heizungsanlage – und Luft heizt nicht.  
Das kommt bei länger nicht genutzten Heizkörpern vor . Die Luft muss heraus: mit einem 
passenden Entlüftungsschlüssel an den Entlüftungsventilen vorsichtig (Becher darunter 
halten) die Luft entweichen lassen, bis Wasser heraus kommt . Danach den Wasserdruck 
an der Heizung kontrollieren und bei zu geringem Druck (unter 1,5 bar) bis maximal 
2,5 bar Wasser nachfüllen .

•  In modernen Heizungsanlagen kann zentral eine Nachtabsenkung  
eingestellt werden. 
Andernfalls kann man die Räume am Thermostat nachts herunter regeln, ebenso in nicht 
ständig genutzten Räumen während der Abwesenheit . Oft ist auf Thermostaten ein Mond-
Symbol vorhanden .

•  Komfortabel ist ein programmierbares Thermostatventil.  
Es kann so eingestellt werden, dass das Badezimmer morgens warm ist oder das Kinder-
zimmer in der Schulzeit kälter bleibt und rechtzeitig vor Schulschluss erwärmt wird . 

•  Nicht alle Räume müssen gleich warm sein.  
Richtwerte sind in den Wohnräumen 20 °C, in der Küche 18 °, in Flur, Toilette und 
Schlafzimmer 16 ° und im Bad (wenn es genutzt wird) 22 ° . 

Tipps zum optimalen Heizen4. Nutzergewohnheiten
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Frische Luft in der Wohnung ist zum Wohlbefinden unerlässlich . Schadstoffe, die aus Wän-
den, Fußboden und Möbeln ausgasen, Kochgerüche, CO₂ aus der Atemluft und Feuchtigkeit 
müssen abgeführt werden, Sauerstoff und trockenere Luft müssen hinein in die Wohnung .

•  Stoßlüften ist wirkungsvoller und Energie sparender als Kipplüftung.  
Deshalb mehrmals am Tag für 5 – 10 Minuten die Fenster weit öffnen!

•  Querlüftung mit mehreren geöffneten Fenstern an verschiedenen Hausseiten ist 
dabei am erfolgreichsten.

•  Während des Lüftens die Heizkörperventile herunter drehen.  
Eventuell durch Abdecken vor Zugluft schützen . 

•  Nach dem Duschen oder Baden sowie beim Kochen sofort die Feuchtigkeit weglüften.

•  Wäsche möglichst nicht in der Wohnung trocknen.  
Bei 100 % Restfeuchte (nach Schleudern mit 1200 – 1400 U/min) gelangen aus einer 
Waschmaschinenfüllung bis zu 5 Liter Wasser als Wasserdampf in die Wohnung .

•  Schlafräume nach dem morgendlichen ausgiebigen Lüften mehrmals am Tag 
 nachlüften. 
Die während der Nacht angesammelte Feuchtigkeit entweicht erst nach und nach aus den 
 Betten und Wänden .

•  Kalte Luft – z. B. an Frosttagen – enthält weniger Wasserdampf als wärmere Luft. 
Die Feuchtigkeit wird also im kalten Winter schneller reduziert als im Frühjahr .

•  Hinter Schränken, aber auch Bildern an Außenwänden kann sich Schimmel bilden. 
Dort kann die Luft nicht zirkulieren – Möbel einige Zentimeter von der Wand abgerücken .

•  Ein mit einem Feuchtefühler ausgestatteter Ventilator im Bad. 
Das ist die Minimalversion der geregelten Lüftung . Er befördert die feuchte Luft 
 automatisch nach draußen – Sie müssen sich nicht mehr selbst täglich darum kümmern .

Tipps zum optimalen Lüften
•  Die (dauernde) Absenkung der Innentemperaturen um 1 ° spart etwa 6 % Heizkosten.

•  Wichtig ist, die Türen zwischen den Räumen geschlossen zu halten.  
Das Mitheizen von Räumen über geöffnete Verbindungstüren zwischen beheiztem und 
unbeheiztem Bereich führt im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung, da warme Luft  
mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese im unbeheizten Raum an den kalten Außen-
wänden kondensiert .

 
•  Zugluft durch undichte Fenster oder Türen ist unangenehm, unbehaglich und 

 erfordert höhere Raumtemperaturen.  
Falls die Fenster an den Fensterbändern und die Türen an den Türbändern nicht entspre-
chend besser eingestellt werden können helfen die Abdichtungen mit selbstklebenden 
Dichtungsbändern und Zugluftbürsten an den Türschwellen .

•  Zusätzlich helfen bei Nacht das Zuziehen der Vorhänge und das Schließen 
 vorhandener Jalousien oder Fensterläden.

•  Im Keller sollten die Heizungsrohre gedämmt werden. 

•  Oft sind die Heizungspumpen zu groß und nicht regelbar.  
Moderne, regelbare Pumpen brauchen erheblich weniger Strom und amortisieren sich 
manchmal schon in 3 – 4 Jahren . Hier ist der Heizungsfachmann gefragt, ebenso wie bei 
der regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage .

•  In regelmäßigen Abständen sollte vom Heizungsfachmann der hydraulische  
Abgleich gemacht werden.  
Er ist nötig, damit auch beim letzten Heizkörper noch genügend Wärme ankommt, ohne 
dass unnötig viel Wärme durch die Heizkörper gepumpt werden muss . Dann gibt es auch 
keine Strömungs- oder Pfeifgeräusche an den Thermostatventilen mehr .

Abb. oben:
Alter Heizkörper mit 

ungedämmter Zuleitung.

Abb. unten:  
Das Wärmebild zeigt, dass 

die Zuleitung genau so viel 
Wärme abstrahlt, wie der 

Heizkörper.
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Ein konstruktiver und bereichernder Dis-
kurs hat im Rahmen dieses Modellprojektes 
zu positiven Ergebnissen und guten Lösun-
gen für die betrachteten Denkmäler geführt . 
Es gibt viele gemeinsame Interessen von 
Denkmal- und Klimaschutz . Die Schonung 
von Ressourcen und Rohstoffen, die Ver-
wendung regionaler Baustoffe; für Denk-
malschutz und Klimaschutz ist der Gedanke 
des Erhaltens und langer Nutzungszeiträu-
me sehr zentral . 

Betrachtet man ein 350 Jahre altes Fach-
werkhaus energetisch über den gesamten 
Lebenszyklus – überdurchschnittlicher Nut-
zungszeitraum, regionale Baustoffe mit kur-
zen Transportwegen – wird deutlich, dass 
der Erhalt denkmalgeschützter Häuser auch 
ein Beitrag zum Klimaschutz sein kann . Auf 
diesen gemeinsamen Zielen kann eine ef-
fektive Zusammenarbeit basieren . 

Jede Sanierungsmaßnahme an einem 
Gebäude, bei der nicht gründlich und 
gleichzeitig behutsam das energetische 
Einsparpotenzial betrachtet wird, ist eine 
verpasste Chance – für den Klimaschutz, 
aber zunächst für das Gebäude und die Ei-
gentümer . Kaum ein Denkmal kann langfris-
tig ohne Nutzung erhalten werden . 

Ich danke allen, die an diesem Projekt 
direkt und auch indirekt mitgewirkt ha-
ben . Wir haben uns gemeinsam dieser sehr 
komplexen Aufgabe gestellt . Ich freue mich 
sehr über die offene, vorurteilsfreie und 
lösungsorientierte Herangehensweise aller 
Projektbeteiligten . Es hat sich gezeigt, dass 
Wissensaustausch ein sehr zielführender 
Weg zum gegenseitigen Verständnis ist . 

Die Diskussionskultur im Projekt, von al-
len Seiten ergebnisoffen und vorbehaltlos, 
gleichzeitig aber mit so hohem Respekt für 
die Anforderungen der anderen Fachdiszi-
plinen, ermöglichte einen belastbaren, 

tragfähigen Konsens auf hohem Niveau .
Das Ergebnis zeigt, dass in Detmold nicht 

nur aus der Vergangenheit historisch wert-
volle Gebäude vorhanden sind, sondern 
auch für die Zukunft in Detmold gute Ins-
trumente zur Verfügung stehen, um die sehr 
wichtigen Klimaschutzziele zu erreichen 
und den Erhalt des baukulturellen Erbes für 
zukünftige Generationen zu gewährleisten .

Sabine Gabriel-Stahl

5. Schlusswort
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||  Thomas Dittert,  
Dipl.-Ing. Architekt

Seit 1985 als Architekt  selbstständig . 
Büro seit 1994 in Partnerschaft mit Chris-
tine Reumschüssel mit Standorten in 
Hamburg und Hannover mit 12 Mitar-
beiterInnen, 10 davon ArchitektInnen/ 
BauingenieurInnen . Von der WTA zugelas-
sener „Energieberater für Baudenkmale“ . 
Arbeitsschwerpunkte: Modernisierung un-
ter energiesparenden und substanzerhal-
tenden Gesichtspunkten sowie Gutachten 
zum energiesparenden Bauen . Projekte 
sind insbesondere: Entwicklung des Ham-
burger Energie-Passes, Entwicklung des 
Verfahrens der energetischen Qualitäts-
sicherung, Demonstrationsbauvorhaben 

„Kleine Freiheit“ in Hamburg/St .  Pauli, 
dena Modellprojekt „NEH im Bestand: 
Plattenbaumodernisierung in Greifswald“, 
Klimaschutzgutachten zu energetischen 
Gebäude-Standards, Durchführung von 
Qualitätssicherungen in Neu- und Altbau-
vorhaben (> 250 Projekte) in Bremen, Ham-
burg, Hannover und Shanghai .

||  Sabine Gabriel-Stahl,  
Dipl.-Ing. Architektin 

Energieberaterin und von der Architekten-
kammer NRW anerkannte Sachverständige 
für Schall- und Wärmeschutz und Energieef-
fizienzberaterin KMU .

Nach Berufsjahren in einem Schweizer 

Architektur- und Projektsteuerungsbüro 
und einem holländischen Baukonzern grün-
dete sie 1998 ihr eigenes Büro in Detmold, 
plante und baute Projekte von der Beton-
mischanlage über Ferienwohnanlagen bis 
hin zu exklusiven Einfamilien- und Passiv-
häusern . Schwerpunkt seit 2005: Beratung 
institutioneller Immobilieninvestoren, Be-
gleitung von Ankaufprozessen, Potenzial-
analysen, Entwicklung von Gebäude- und 
Nutzungskonzepten, Beschaffung von Bau-
recht, energetische Optimierung großer 
Immobilien-Portfolios, Dozentin für Bau-
projektmanagement an der IHK Bielefeld, 
Referententätigkeit für verschiedene Insti-
tutionen . Aktuell für drei Jahre befristet als 
Klimaschutz-Managerin bei der Stadt Det-
mold in Teilzeit, damit in den Babyjahren 
genug Zeit für die beiden Töchter bleibt .

 
||  Gudrun Heitmann,  

Dipl.-Ing. Innenarchitektin
Sachverständige für Schall- und Wärme-
schutz, seit 1994 Energieberaterin mit 
Schwerpunkt Qualitätssicherung im ener-
giesparenden Bauen bei Niedrigenergie- 
und Passivhäusern, seit 12 Jahren befasst 
mit energieeffizienter Gebäudesanierung . 
Seit 2009 eigenes Energieberatungs- und 
Architekturbüro mit Tätigkeiten im Bereich 
der energetischen Sanierung mit Förder-
mittelorganisation, der bauphysikalischen 
Qualitätssicherung und als Referentin in 

der Architektenfortbildung und Endver-
braucheranimation .
 
||  Clemens Heuger, Dipl.-Ing.,  

Stadtdenkmalpfleger
Seit 1981 Anstellung bei der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt Detmold . Zu-
vor zehnjährige Handwerkstätigkeit und 
anschließendes Fachhochschulstudium 
der Innenarchitektur . Zuständig für alle 
Aufgaben des Denkmalschutzes, der Denk-
mal- und Stadtbildpflege . Ab 1981 Inventa-
risierung der erhaltenswerten historischen 
Bausubstanz für die Kernstadt und Ihre 25 
Ortsteile auf Karteikarten . Danach Eintra-
gungsverfahren von bisher 740 Bau- und 
Bodendenkmälern in die Denkmalliste der 
Stadt Detmold . Zeitgleich Beratung und 
Betreuung bei Instandsetzungen und Sa-
nierungen von Baudenkmälern einschließ-
lich aller denkmalrechtlichen Verfahren mit 
dem Ziel der Substanzerhaltung und qua-
litätvoller Ergänzungen im Dialog mit den 
Eigentümern .

||  Manuela Kramp,  
Dipl.-Ing. Architektin

Architektin, ö .b .u .v . Sachverständige und 
Energieberaterin in Lemgo . 

Seit 1997 eigenes Architekturbuero in 
Lemgo mit dem Schwerpunkt „Altbausa-
nierung und Denkmalpflege“ . Nach dem 
FH-Studium in Detmold, dem Ergänzungs-

Autorenportraits
und energetisches Bauen im Bestand so-
wie Referententätigkeit für verschiedene 
 Institutionen . 

||  Ernst Merkschien,  
Ing. (grad.) 

Energieberater seit über 20 Jahren und 
staatl . anerkannter Sachverständiger für 
Wärmeschutz . Seit 2010 eigenes Ingenieur-
büro in Bielefeld mit den Schwerpunkten 
Energieberatung im Bauwesen für Neu-
bauten und den Gebäudebestand, Verord-
nungen und Richtlinien im Bauwesen, bau-
physikalische Begutachtung . Seminarleiter 
für die Ausbildung von Energieberatern 
bei der Technischen Akademie Wupper-
tal, Seminarleiter bei der Akademie der 
Architektenkammer NRW und der Ingeni-
eurakademie West . Autor von Fachbüchern 
(CO₂-Minderungskonzeptionen, Rationelle 
Energienutzung im kommunalen Bereich, 
Energieeinsparverordnung) . Experte für 
Praxisfragen beim Internetportal EnEV-On-
line, Institut für Energie-Effiziente Architek-
tur mit Internet-Medien, Stuttgart .

||  Heike Scharping,  
Dipl.-Umweltwissenschaftlerin, 

Sie arbeitet seit 1990 als Umwelt- und Ener-
gieberaterin . In den 90er-Jahren Mitgesell-
schafterin des Niedrig-Energie-Instituts 
(GbR) in Detmold mit Schwerpunkt energe-
tische Sanierung im Gebäudebestand . Ab 
2000 bei der Stadt Detmold u . a . mit der 
Agenda 21, im Qualitätsmanagement und 
in weiteren Projekten befasst . Seit 2010 
als Koordinatorin für den kommunalen Kli-
maschutz für die Umsetzung des Detmolder 
Klimaschutzkonzepts und den European 
Energy Award® verantwortlich .

studium der Altbausanierung und Denk-
malpflege an den Universitäten Dresden 
und Karlsruhe, Abschluss an der Universität 
Kassel . Seit 1997Energieberatung: staatlich 
anerkannte Sachverständige für Wärme- 
und Schallschutz, BAFA vor Ort-Beraterin 
und Energieberaterin für Baudenkmale über 
die DENA und WTA (KfW-Denkmal) . Mit-
glied im WTA (Wissenschaftlich-Techni-
scher-Arbeitskreis für Altbausanierung und 
Denkmalpflege e .V .) . Seit 2010 von der IHK 
öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für Schäden am Gebäude und 
öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für Altbausanierung und Erhalt 
historischer und denkmalgeschützter Bau-
substanz . Bauplanung, Bau- und Energiebe-
ratung, Finanzierung über KfW-Programme, 
Bauschadensgutachten, Bauleitung und 
-controlling .

||  Cornelia Lange,  
Dipl.-Ing. Architektin

Betreibt seit 1983 ein Architekturbüro in 
Höxter, im Alt- und Neubaubereich . Mit-
glied des Arbeitskreises für Hausforschung 
e .V ., Mitwirkung bei der Inventarisierung 
von Denkmälern der Stadt Höxter und 
Durchführung der Benehmensherstellung 
mit dem Amt für Denkmalpflege . Beratung 
bei Bauvorhaben an denkmalgeschützten 
und erhaltenswerten Häusern mit Finan-
zierungsberatung und Abwicklung von 
Fördermitteln . Erstellung von Schadens-, 
Sanierungs- und Denkmalwertgutachten 
sowie Machbarkeitsstudien für Städte, Ge-
meinden, Gerichte und Denkmalbehörden . 
Erstellung verformungsgetreuer Aufmaße 
mit CAD-gestützter Lasermesstechnik . Lehr-
tätigkeit an den Hochschulen Holzminden/
Hildesheim/Göttingen und Ostwestfalen-
Lippe in den Bereichen Denkmalpflege 

||  Saskia Schöfer,  
Dipl.-Ing. Architektin

Studium der Architektur an der Universität 
Dortmund, wissenschaftliches Volontariat 
und anschließende Referententätigkeit am 
Westfälischen Amt für Denkmalpflege in 
Münster .

Von 1991 bis 2009 freiberufliche Mitar-
beit in den Bereichen Denkmalpflege, Bau-
en im Bestand und Stadterneuerung in In-
donesien, Südkorea und Taiwan . 

Seit 2009 Gebietsreferentin der LWL-
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur 
in Westfalen für den Kreis Lippe .

|| Joachim Wießner 
Seit 1986 vereidigter Holzschutz-Sachver-
ständiger, mit  Büros in Lastrup und Mainz . 
Zuvor war er in zwei verschiedenen Holz-
schutz-Herstellerfirmen beschäftigt . Sein 
Schwerpunkt ist die Altbausanierung, ins-
besondere die Erarbeitung von Sanierungs-
verfahren mit schonendem Umgang der vor-
handenen Bausubstanz . 

Mitglied im Arbeitskreis DIN 68 800 
Teil 4 (Bekämpfungsmaßnahmen) . 
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Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 
(BHU) Bundesverband für Natur- und Denk-
malschutz, Landschafts- und Brauchtums-
pflege e .V .: Regionale Baukultur als Bei-
trag zur Erhaltung von Kulturlandschaften, 
Bonn: 2010

Bundesdenkmalamt Abteilung für Archi-
tektur und Bautechnik: Energieeffizienz 
am Baudenkmal, Richtlinie, 1 . Fassung – 
17 .03 .2011, Hofburg: 2011

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS)/ Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): 
Bekanntmachung der Regeln zur Datenauf-
nahme und Datenverwendung im Wohnge-
bäudebestand, Berlin: 2009

Bundesregierung: Verordnung über ener-
giesparenden Wärmeschutz und energie-
sparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparverordnung - EnEV) vom 24 . 
Juli 2007, Köln, Bundesanzeiger Verlag, Bun-
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